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Resumo
O presente documento vem apresentar o trabalho realizado no decorrer do
desenvolvimento da tese de Mestrado de Engenharia Electrote´cnica de Com-
putadores com o tema ”Integrac¸a˜o de Redes de Sensores Sem fio com Sistemas
de Automac¸a˜o e Controlo”.
O objectivo principal prende-se com a demonstrac¸a˜o da integrac¸a˜o da tec-
nologia das redes de sensores sem fio com a automac¸a˜o. De forma a entender
melhor os dois conceitos, ao longo da tese sa˜o abordados va´rios protocolos
de comunicac¸a˜o, com e sem fios, sendo dada principal relevaˆncia ao protocolo
MODBUS, ao qual se dedica integralmente um cap´ıtulo e onde se esclarece sua
arquitectura.
O protocolo em questa˜o foi determinante para o desenvolvimento do pro-
jecto que permitiu criar uma interface HMI (Human Machine Interface) que,
suportado atrave´s de va´rias ferramentas que sa˜o abordadas no desenrolar da
tese de mestrado, permitiu a integrac¸a˜o entre as redes sem fio com a au-
tomac¸a˜o.
Numa fase inicial deste documento e´ abordado o contexto tecnolo´gico da
aplicabilidade deste tema, contexto este que despoletou a motivac¸a˜o para a sua
criac¸a˜o, suportado por casos reais em que o projecto desenvolvido foi aplicado.
Dedica-se um cap´ıtulo ao estado da arte, referenciando-se va´rias tecnolo-
gias, algumas das quais integradas no presente documento, apresentando-se
ainda um caso de estudo, devidamente referenciado, que serviu de exemplo.
Seguidamente, e´ abordada a arquitectura escolhida para dar corpo a todo
o sistema pensado, explicando-se passo a passo todos os traˆmites para a sua
implementac¸a˜o.
i

Abstract
The following document hereby presents the work done during the develop-
ment of the Master Thesis in Computer Electronic Engineering on the subject
of ”Integration of Wireless Sensor Networks with Automation and Control
Systems”.
The main objective focuses on demonstrating the integration of wireless
sensor network technology with automation technology.
In order to better understand both concepts throughout the thesis several
communication protocols are tackled, both wired and wireless The main focus
is given to the MODBUS protocol, to which a whole chapter is dedicated
explaining its architecture.
The aforementioned protocol was key to the project’s development as it al-
lowed to create an HMI (Human Machine Interface) which, while being suppor-
ted by the various tools mentioned during the thesis, enabled the integration
between wireless networks and automation systems.
Initially, the subject’s technological applicability is discussed. This was the
main motivation for its creation while being supported by real use cases the
project was later applied to.
A chapter is dedicated the the state of the art, mentioning several tech-
nologies, some of which are integrated in the present document. A properly
referenced case study is also presented which was used as example.
Furthermore, the architecture chosen to shape the devised system is dis-
cussed, explaining step-by-step all the procedures for its implementation.
iii
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1
Introduc¸a˜o
Neste cap´ıtulo apresenta o tema da presente Tese bem como o seu enquadra-
mento com o Mestrado de Engenharia Electrote´cnica de Computadores. As-
sim, sa˜o identificados: os objectivos do tema, a sua motivac¸a˜o, contribuic¸o˜es,
planeamento e, por u´ltimo, uma breve abordagem a` estrutura da Tese.
A utilizac¸a˜o de redes de sensores sem fios (WSN, Wireless Sensor Networks)
tem, nos u´ltimos anos, tido uma grande ascensa˜o. Estas consistem na distri-
buic¸a˜o de va´rios sensores por forma a criar uma vasta rede sem fios com o
objectivo de monitorizar ma´quinas, sistemas e varia´veis do meio ambiente (ex:
temperatura, humidade, CO2).
As WSN sa˜o utilizadas em va´rios contextos aplicacionais, tais como hospi-
tais, indu´strias alimentares ou de processo, entre outros. Tipicamente, estas
sa˜o utilizadas para monitorizar o meio atrave´s dos sensores/transmissores, que
enviam a informac¸a˜o recolhida para uma base de dados, alojada num servidor
local ou cloud. A informac¸a˜o recolhida pelos sensores e´ utilizada para gerar
alertas, caso se detectem valores ano´malos e tambe´m para apoio a` decisa˜o.
Atrave´s dos registos e´ poss´ıvel comparar valores registados em per´ıodos
homo´logos bem como perceber o efeito de medidas tomadas, correlacionando
causa/efeito.
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Esta tecnologia tem vindo a ser gradualmente utilizada nos va´rios sectores
industriais, na medida em que, todos eles necessitam da introduc¸a˜o de novas
tecnologias no seu meio, o que, na maior parte dos casos, pode provocar para-
gens em alguns servic¸os, traduzindo-se em avultadas perdas econo´micas, algo
que com as WSN dificilmente acontece.
Como as WSN utilizam sensores sem fios, e sendo estes normalmente ali-
mentados atrave´s de baterias internas, na˜o sa˜o necessa´rios cabos para ligac¸a˜o
a` rede de comunicac¸a˜o nem a` rede ele´ctrica, o que faz com que a sua integrac¸a˜o
no meio industrial seja ra´pida e sem provocar grandes paragens no processo
fabril, conseguindo-se assim uma reduc¸a˜o custos de instalac¸a˜o associada a` su-
pressa˜o da cablagem.
Com a potencialidade das WSN em mente surgiu a ideia para este trabalho
de Tese: integrar as WSN em sistemas de automac¸a˜o e controlo ja´ presente nos
meios assinalados e, desta forma, conseguir aumentar a eficieˆncia da gesta˜o das
varia´veis do meio e/ou dos sistemas de afectos aos servic¸os/sectores de uma
empresa/organizac¸a˜o.
1.1 Motivac¸a˜o
Este tema surge no aˆmbito da actual func¸a˜o que o aluno ocupa, nomeadamente
como Engenheiro de Suporte na empresa ”ViGIE Solutions”[21], sediada no
polo tecnolo´gico da Maia.
Esta empresa dedica-se exclusivamente a` monitorizac¸a˜o e gesta˜o de servic¸os
industriais e hospitalares. Esta oferece os seus servic¸os atrave´s de plataformas
integradas.
Durante a sua actividade, o aluno constatou, junto de va´rios clientes da
empresa, da necessidade de integrac¸a˜o na sua plataforma de um mo´dulo de
controlo e, assim, estender a capacidade da sua rede de monitorizac¸a˜o ao con-
trolo automatizado, interagindo directamente com controladores lo´gicos pro-
grama´veis (PLC).
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1.1. MOTIVAC¸A˜O
1.1.1 Meio Hospitalar
As redes de monitorizac¸a˜o em ambiente hospitalar sa˜o utilizadas, essencial-
mente, para monitorizar temperaturas da rede de frio hospitalar (frigor´ıficos,
arcas congeladoras com medicamentos, amostras e reagentes sens´ıveis a desvios
de temperatura), consumos energe´ticos, centrais de tratamento e distribuic¸a˜o
de a´gua, de forma a monitorizar concentrac¸a˜o de cloro na rede de abasteci-
mento de a´gua fria e a temperatura dos circuitos de a´gua quente sanita´ria
(AQS). Esta monitorizac¸a˜o consegue, ao mesmo tempo, salvaguardar material
de valor econo´mico avultado, que se encontra na rede de frio hospitalar bem
como, da mesma forma, detectar fugas e/ou uso indevido de electricidade e
a´gua (e tomar eventuais medidas correctivas). Gere ainda todo o tratamento
de a´gua, de forma a garantir que os ciclos de desinfecc¸a˜o, quer sejam qu´ımicos
ou por elevac¸a˜o de temperatura, sa˜o correctamente efectuados, permitindo
ainda correlacionar a eficieˆncia desses mesmos ciclos com (eventuais) medidas
tomadas.
1.1.2 Indu´stria
As redes de monitorizac¸a˜o sa˜o fortemente utilizadas na indu´stria alimentar, de
forma a garantir que os alimentos sejam conservados da melhor forma, com
o intuito de assim atestar a sua qualidade. Tal como no ambiente hospitalar,
sempre que existe desvio de temperaturas nas caˆmaras ou arcas frigor´ıficas,
sa˜o gerados alarmes para que os responsa´veis fiquem ocorrentes da situac¸a˜o e
possam ser tomadas medidas para salvaguardar o produto.
Ainda no seio industrial, estas redes sa˜o tambe´m utilizadas para monitori-
zar e gerir consumos ele´ctricos, desde uma secc¸a˜o inteira de uma empresa ate´
uma so´ ma´quina em espec´ıfico, com o intuito de comparar consumos entre os
diversos servic¸os, assim como detectar eventuais usos indevidos e/ou avarias
nas ma´quinas ele´ctricas que despoletem consumos anormais para as mesmas.
O facto de se conseguir aceder a um grande volume de informac¸a˜o no que res-
peita a consumos, permite que os gestores consigam tambe´m determinar quais
os tarifa´rios (luz, a´gua, etc...) que mais se adequam a`s suas necessidades e
assim conseguir diminuir a despesa ele´ctrica.
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1.1.3 Benef´ıcios
A utilizac¸a˜o das WSN permite tambe´m aos seus utilizadores obterem dados,
na˜o so´ em tempo real, que lhes permite obterem previso˜es e, assim, aumentar
o rendimento de certos sectores ou, em outros casos, melhorar a sua eficieˆncia,
ao mesmo tempo que salvaguardam a sua mesma organizac¸a˜o.
Controlar a qualidade de ar dentro de um escrito´rio pode parecer um mero
exerc´ıcio trivial mas que, com um olhar atento, pode levar a alterac¸o˜es pro-
fundas no layout, de forma a obter uma melhor qualidade interior (controlo de
temperatura ambiente), o que possibilita um ambiente laboral mais conforta´vel
e que trara´, como consequeˆncia, um aumento de rendimento dos trabalhadores.
1.1.4 Integrac¸a˜o com Automac¸a˜o
A integrac¸a˜o da automac¸a˜o com as WSN e´ um passo o´bvio. Adicionar a
flexibilidade de uma vasta gama de sensores wireless ao controlo permite, na˜o
so´ uma reduc¸a˜o de custos em cabo (e na montagem), como tambe´m alcanc¸ar
locais onde as soluc¸o˜es com fios na˜o chegam, bem como acrescentar mais dados
aos ja´ recolhidos pelo pro´prio auto´mato.
Desta forma, aglomerando toda informac¸a˜o recolhida por ambos os siste-
mas, torna-se mais fa´cil correlacionar dados, que permitem averiguar desvios
de leituras nos sensores similares, bem como alterar set points em func¸a˜o dos
valores me´dios entre os sistemas, de modo corrigir eventuais erros de medic¸a˜o.
Um aspecto importante e´ o facto de o sensor wireless(ou os sensores) pro-
videnciarem leituras com maior granularidade, (como se comprova pelo estudo
do Cap´ıtulo 3) e, assim, ”obrigar”o auto´mato a tomar acc¸o˜es que, por ventura,
na˜o tomaria com os dados recolhidos pelas sondas.
Em suma a integrac¸a˜o das WSN aos sistemas de automac¸a˜o, alargando o
seu alcance, pode aumentar a sua eficieˆncia e adicionar mu´ltiplas funcionali-
dades.
1.1.5 Plataforma integrada
Uma plataforma integrada e´ geralmente um sotfware de utilizac¸a˜o simples,
assente num portal web que agrega va´rios tipos de hardware com funcionalida-
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des distintas, com o objectivo de facilitar o acesso a` informac¸a˜o dos diferentes
sectores de uma organizac¸a˜o.
Um dos grandes problemas ao n´ıvel das organizac¸o˜es e´ a diversidade de
aplicac¸o˜es, isto e´, para cada sector/a´rea existe uma aplicac¸a˜o que so´ funciona
em certos dispositivos, dificultando o acesso a estes.
Na medida em que estas plataformas podem ser acedidas atrave´s de qual-
quer dispositivo que possua um web browser, torna-se mais fa´cil centralizar a
informac¸a˜o, sendo que qualquer utilizador pode aceder a` mesma e em qualquer
lugar, seja em casa ou no trabalho. Munir estas plataformas de um mo´dulo de
controlo torna-se imperativo.
Veja-se o exemplo de um hospital que possui a monitorizac¸a˜o da tempera-
tura na sala de espera de urgeˆncias: a recepcionista, com acesso a` plataforma,
consegue vigiar a temperatura a que a sala se encontra, mas na˜o consegue ace-
der a` parte de controlo de ar condicionado e aquecimento (HVAC). No caso de
sala se apresentar anormalmente fria ou quente, esta na˜o consegue alterar essa
situac¸a˜o, podendo apenas reportar o mesmo aos chefes de manutenc¸a˜o, que
por sua vez, na˜o podem, em alguns casos, alterar a programac¸a˜o do auto´mato
que gere o HVAC, dado que este possui um algoritmo que gere a temperatura
de forma sazonal.
Com a integrac¸a˜o deste controlo nas plataformas integradas, torna-se poss´ıvel
que a recepcionista, desde que com permisso˜es para tal, seja capaz de controlar
a temperatura da sala.
1.2 Objectivo
O principal objectivo desta Tese e´ a integrac¸a˜o de uma WSN com um sistema
de automac¸a˜o ja´ instalado. Esta integrac¸a˜o e´ feita recorrendo a` comunicac¸a˜o
entre o servidor que gere a WSN com um PLC.
De forma a alcanc¸ar este objectivo, subdividiu-se o trabalho em mu´ltiplas
tarefas, tais como:
- Recolha de especificac¸o˜es funcionais;
- Pesquisa de tecnologias;
- Estudo de protocolos de comunicac¸a˜o, nomeadamente o protocolo MODBUS,
para que seja poss´ıvel comunicar com o sistema de automac¸a˜o;
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- Desenho das especificac¸o˜es;
- Desenvolvimento de um proto´tipo;
- Desenvolvimento de uma interface gra´fica e de um algoritmo para comunicar
com o sistema de automac¸a˜o;
- Testes globais.
1.3 Contribuic¸o˜es
O projecto desenvolvido, dada a sua versatilidade, foi implementado num con-
texto comercial e encontra-se, neste momento, a ser utilizado por duas insti-
tuic¸o˜es: o Hospital Garcia da Orta e o Hotel Sheraton de Lisboa; e em fase
de testes, por um parceiro tecnolo´gico no Reino Unido, a Validair Group [27]
tendo sido, em qualquer um dos casos, utilizado para func¸o˜es diferentes. Os
seguintes subpontos apresentam em maior detalhe as suas aplicac¸o˜es nos casos
referidos.
1.3.1 Hospital Garcia da Orta
O Hospital da Garcia [28] da Orta ja´ se encontrava a utilizar o sistema de
monitorizac¸a˜o cont´ınua da ”ViGIE”, mais concretamente na monitorizac¸a˜o da
rede de frio, na qual a plataforma de modo cont´ınuo analisa as condic¸o˜es em
que os medicamentos armazenados esta˜o sujeitos; e na emissa˜o de alertas em
caso de disparidades.
Neste contexto, foi pedido a` empresa ViGIE que integrasse a central de
alarmes, que conte´m informac¸a˜o sobre alarmes de inceˆndio, inundac¸a˜o e estado
das UPS (Uninterruptible Power Supply).
Problema
Para se proceder a` integrac¸a˜o das centrais de alarmes do Hospital Garcia da
Orta foi necessa´rio criar um interface com a central de alares, uma vez que
esta se encontrava bastante ultrapassada e na˜o possu´ıa qualquer modo de co-
municac¸a˜o, somente atrave´s de sa´ıdas analo´gicas.
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Soluc¸a˜o
O primeiro passo foi, enta˜o, colocar um dispositivo com entradas analo´gicas,
ver Figura 1.1, com capacidade de comunicac¸a˜o por MODBUS TCP. A este
dispositivo foram ligadas todas as sa´ıdas da central de alarme.
Figura 1.1: Remote IO Moxa E1214, leitor de entradas Analo´gicas [1]
O segundo passo consistiu em dotar o servidor local, com o projecto de-
senvolvido durante a Tese a ”varrer”todos os Remote IO’s instalados e colocar
os seus estados na plataforma ViGIE, conseguindo desta forma centralizar a
informac¸a˜o das centrais de alarmes do Hospital numa u´nica plataforma.
1.3.2 Hotel Sheraton
O Hotel Sheraton [29], localizado na baixa de Lisboa, recorreu a` empresa Vi-
GIE para que esta instalasse, nas suas instalac¸o˜es, analisadores de energia, ver
Figura 1.2, de forma a ser poss´ıvel controlar/analisar os seus consumos/gastos
dia´rios de forma continua.
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Problema
Dado que a tecnologia utilizada pela ViGIE se centra na comunicac¸a˜o sem fios,
foi detectado um problema com o alcance dos transmissores, uma vez que o
sinal era bloqueado pelas paredes onde estavam instalados os QGBT (Quadro
Geral de Baixa Tensa˜o) e tambe´m, possivelmente, pelos campos magne´ticos
gerados por estes.
Figura 1.2: Analisador de Energia SmartRail[2]
Soluc¸a˜o
A soluc¸a˜o adoptada neste caso foi, assim, colocar pontos de rede comunicac¸a˜o
Ethernet pelos QGBT’s, e colocar, em cada, um Raspberry com um mo´dulo
V3-Shield, ver Figura 1.3, que permite a comunicac¸a˜o com dispositivos que
comuniquem por MODBUS RTU, como e´ o caso dos analisadores de energia
em cima representados na Figura 1.2.
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Figura 1.3: Modulo de comunicac¸a˜o MODBUS RTU[3]
Desta forma, foi poss´ıvel aceder a todos os consumos em tempo real, atrave´s
do Raspberry, e coloca´-los na platforma web da ViGIE.
1.3.3 Validair Group
A Validair [30] e´ um parceiro da ViGIE no Reino Unido que utiliza a plataforma
ViGIE atrave´s de um rebranding da marca. A Validair destaca-se no mercado
por monitorizar salas brancas, cumprindo de forma integral todos os requisitos
obrigato´rios pela FDA (Federal Drugs Administration) relativos a` sua a´rea de
nego´cio.
No decorrer do ano de 2016 foi solicitado a` ViGIE que integrasse no portfo´lio
da mesma gama de sensores utilizados pela Validair, de forma a que esta pu-
desse tirar partido de toda a potencialidade que a plataforma ViGIE fornece,
com o hardware ja´ reconhecido e testado pelos seus clientes. Os sensores (ver
Figura 1.4) em questa˜o sa˜o fabricado pela Tektronix [31], companhia tambe´m
ela sediada no Reino Unido.
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Figura 1.4: Sensores e Receptor Tektronix[4]
Problema
A Figura 1.4 representa uma soluc¸a˜o completa de monitorizac¸a˜o atrave´s de
uma WSN, em que os sensores comunicam por um protocolo proprieta´rio com
uma base, no qual ficam armazenados todos os valores lidos pelos sensores.
Esta base possui um servidor web pro´prio no qual se pode aceder a`s leituras e
programar alarmes. No entanto, e´ bastante limitado em termos de tratamento
de dados de forma estat´ıstica e ao n´ıvel de interface gra´fico. Para resolver
esta situac¸a˜o, foi enta˜o solicitado a` ViGIE que integrasse esta gama na sua
plataforma de monitorizac¸a˜o.
Soluc¸a˜o
Apesar da gama de sensores referida comunicar com a base atrave´s de um
protocolo proprieta´rio ao qual na˜o se teve acesso, o fabricante, para efeitos
legais, incorporou na mesma um mo´dulo de comunicac¸a˜o MODBUS TCP,
o qual permite aceder aos valores dos sensores em tempo real e aos valores
previamente registados pela base. Mais uma vez, para se efectuar a integrac¸a˜o,
foi utilizado o trabalho desenvolvido durante a presente Tese, que permitiu a
integrac¸a˜o de mais uma soluc¸a˜o no portfo´lio da empresa.
1.3.4 Resultados
Os resultados das implementac¸o˜es referidas foram bastante satisfato´rios, ape-
sar de na˜o estarem a tirar total partido do projecto desenvolvido, uma vez que
apenas se esta´ a ler valores dos dispositivos sem nestes ter qualquer tipo de
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actuac¸a˜o. Contudo, o sistema funciona 24/7 de forma cont´ınua e cumprindo
os seus pressupostos.
1.4 Calendarizac¸a˜o
Sendo a comunicac¸a˜o com os sistema de automac¸a˜o e controlo a motivac¸a˜o
para o tema deste trabalho, a sua prossecuc¸a˜o levou a` criac¸a˜o do gra´fico de
Gantt, Figura 1.5, que apresenta a calendarizac¸a˜o das tarefas enunciadas.
Figura 1.5: Calendarizac¸a˜o de tarefas, de Marc¸o de 2015 a Junho de 2016
1.5 Estrutura
A presente secc¸a˜o visa a apresentac¸a˜o da estrutura da presente tese.
O relato´rio encontra-se organizado por cap´ıtulos, sendo que em cada cap´ıtulo
sera˜o abordados os temos que visam a` compreensa˜o da tema´tica presente.
Desta forma o Cap´ıtulo 1 enquadra o tema da Tese com o Mestrado em Enge-
nharia Electrote´cnica de Computadores. O Cap´ıtulo 2 apresenta a visa˜o geral
da Tese e da sua arquitectura bem como o caderno de encargos necessa´rio a` sua
implementac¸a˜o nos contextos abordados no Cap´ıtulo 1. No Cap´ıtulo 3 analisa-
se e contextualiza-se as tecnologias abordadas durante o desenvolvimento da
Tese. O Cap´ıtulo 4 aborda em maior detalhe protocolo de comunicac¸a˜o esco-
lhido para se realizar a interface com o sistema de automac¸a˜o. O Cap´ıtulo 5
apresenta arquitectura constru´ıda para se interligar o sistema de automac¸a˜o
com uma WSN. O Cap´ıtulo 6 apresenta a sua implementac¸a˜o. Por fim, o
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ultimo Cap´ıtulo engloba as principais concluso˜es retiradas pelo o aluno no
te´rmino da Tese de mestrado.
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Requisitos e Aplicac¸a˜o
O seguinte cap´ıtulo tem o propo´sito de explicar os requisitos em termos de
hardware e software que aplicac¸a˜o desenvolvida requer para poder ser imple-
mentada nas a´reas referidas no Capitulo 1.
Apresenta-se o caderno de encargos referente ao processo de desenvolvi-
mento da aplicac¸a˜o.
2.1 Requisitos
O objectivo principal desta aplicac¸a˜o e´ realizar a integrac¸a˜o de uma rede de
sensores com um PLC, apresentando esta integrac¸a˜o numa plataforma web.
Como se pretende que aplicac¸a˜o em causa seja aplicada em ambientes indus-
trias e hospitalares, onde o controlo clima´tico e´ necessa´rio, e´ importante que
esta consiga alterar os setpoints do controlador HVAC, mediante dos resultados
das leituras da rede de sensores, tornando o controlo clima´tico mais eficiente.
Contudo, dada a natureza do meio onde se vai aplicar o sistema, e´ necessa´rio
satisfazer os seguintes pontos:
Longevidade Como a rede sensores sem fio na˜o possui alimentac¸a˜o externa,
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ou na˜o e´ expecta´vel que o tenha, e de forma a que os custos de manu-
tenc¸a˜o sejam baixos, e´ necessa´rio que o tempo de vida das baterias dos
sensores tenham a durac¸a˜o minima de 5 anos.
Configurac¸a˜o Flex´ıvel A arquitetura do sistema devera´ ser o mais flex´ıvel
poss´ıvel por forma acomodar todo o tipo de cena´rios. Devera´ permitir
va´rios tipos de topologias, va´rios tipos de sensores e actuadores, bem
como ser compat´ıvel com va´rios protocolos de comunicac¸a˜o para assegu-
rar a interoperabilidade entre sistemas.
Comunicac¸a˜o em tempo Real Como objectivo e´ controlar os actuadores
de um automato, e´ necessa´rio que a comunicac¸a˜o entre a plataforma e o
automato seja efectuada em tempo real, para que esta realize o preten-
dido em tempo real. Perante este objectivo e´ necessa´rio dotar aplicac¸a˜o
de um modulo capaz de comunicar com os auto´matos atrave´s de um
protocolo standart de comunicac¸a˜o.
Amostragem Os tempos de recolha de dados na˜o devera˜o ser inferiores a 5
minutos.
Interoperabilidade A plataforma devera´ ser capaz de englobar a informac¸a˜o
de redes de sensores sem fio ja implementadas, ou a ser implementadas,
com a toda a informac¸a˜o proveniente do(ou dos) automato(s).
Seguranc¸a De forma a evitar ataques maliciosos aos sistema de controlo, e´
necessa´rio que aplicac¸a˜o possua um modo de autenticac¸a˜o de utilizador,
de forma evitar utilizadores mal intencionados.
2.2 Caderno de Encargos
O presente caderno de encargos compreende, apenas, os requisitos te´cnicos
necessa´rios a` implementac¸a˜o de uma plataforma web para a monitorizac¸a˜o e
controlo.
Requisitos te´cnicos
A soluc¸a˜o a fornecer devera´ consistir nos seguintes componentes:
14 Nelson Novais
2.3. VISA˜O GERAL DA ARQUITECTURA
Software
1. Licenc¸a de software sem limite de utilizadores;
2. Possibilidade de controlo remoto da aplicac¸a˜o;
3. Acesso aos paraˆmetros detalhados de cada paraˆmetro incluindo valores
actuais, me´dias dia´rias e gra´ficos em tempo real;
4. Definic¸a˜o e parametrizac¸a˜o de aletas por paraˆmetro/setor;
5. Tratamento estat´ıstico de dados;
6. Gesta˜o de utilizadores com n´ıveis de acesso diferenciados e definic¸a˜o do
tipo de acc¸o˜es permitidas; a cada utilizador;
7. Possibilidade definir tempo de amostragem (Duty Cycle);
8. Controlo de actuadores;
9. Controlo de Sistemas de Automac¸a˜o e Controlo.
Hardware
1. Servidor aplicacional necessa´rio para a instalac¸a˜o e execuc¸a˜o do software
referido no ponto anterior;
2. O Hardware devera´ ser dimensionado para as futura necessidades de
modo a comportar novos pontos de monitorizac¸a˜o que possam ser inte-
grados futuramente;
3. Modulo de comunicac¸a˜o que permita a interoperabilidade entre sistemas.
2.3 Visa˜o Geral da Arquitectura
A estrutura geral da arquitectura proposta no tema da Tese deve respeitar as
tecnologias e estruturas existentes, isto e´, devera´ integrar na˜o so´ os sistemas
de automac¸a˜o e controlo existentes bem como utilizar a tecnologia ao n´ıvel das
WSN ja´ instaladas nos locais.
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O sistema projectado devera´ permitir aceder a`s leituras dos va´rios pe-
rife´ricos que formam os sistemas de automac¸a˜o e controlo, e integra´-los com
a WSN, e ser apresentados numa plataforma mo´vel, tal como apresentado na
Figura 2.1.
Figura 2.1: Visa˜o geral da arquitectura a projectar
Como se depreende pela Figura 2.1, o projecto devera´ permitir ao utilizador
consultar os dados da sua rede WSN (fornecida pela empresa ViGIE) e na
mesma plataforma integrar o seu sistema de automac¸a˜o, tirando partindo de
uma centralizac¸a˜o de informac¸a˜o, evitando a dispersa˜o de informac¸a˜o. Desta
forma, a arquitectura que se projecta devera´ permitir a introduc¸a˜o de novos
equipamentos e ao mesmo tempo ser retrocompat´ıvel com as estruturas ja´
existes. Desta forma devera´ ter em conta as seguintes referencias ao nivel do
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Hardware:
1. Sensores Eltek;
2. Conversores RS232-Ethernet Moxa;
3. Conversores RS485-MODBUS Moxa;
4. PLC Carel;
5. Sensores Carel;
6. Servidor ViGIE;
Cumprindo-se assim o pressuposto no caderno de encargos para as a´reas
em que se pretende aplicar a Tese.
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Ana´lise das Tecnologias
Este cap´ıtulo tem como intuito apresentar em detalhe as tecnologias que compo˜em
o tema da tese.
A primeira secc¸a˜o e´ dedicada a`s WSN, onde se aborda a sua arquitectura
e modo de funcionamento.
A secc¸a˜o seguinte faz uma pequena apresentac¸a˜o sobre a automac¸a˜o e uma
descric¸a˜o do meio de comunicac¸a˜o utilizado na a´rea da automac¸a˜o. Por fim, e
de forma a ligar a a´rea da automac¸a˜o e da WSN, surge o tema das platafor-
mas integradas, que vem no seguimento do projecto da tese e que tem como
objectivo, na˜o so´ integrar as WSN com a automac¸a˜o, mas tambe´m centralizar
toda informac¸a˜o oriunda de auto´matos numa so´ plataforma.
3.1 Redes de Sensores sem Fio
Tradicionalmente, os sensores existentes no mercado utilizavam a comunicac¸a˜o
por fio. Contudo, o aparecimento de sensores que utilizam a comunicac¸a˜o sem
fio, veio revolucionar a forma de comunicac¸a˜o e o tipo de redes poss´ıveis de
criar, abrindo caminho para novas aplicac¸o˜es[32].
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Com um tamanho reduzido, baixa capacidade de processamento, baixo
consumo, alcance reduzido e baterias de dimensa˜o reduzidas, estes sensores
conseguem medir diversas varia´veis, desde: distaˆncia, direcc¸a˜o, velocidade,
temperatura, humidade, CO2, luz, vibrac¸o˜es, pressa˜o diferencial, informac¸a˜o
sismogra´fica, entre muitas outras varia´veis[32].
Estes sensores, numa WSN, sa˜o vistos como no´s independentes com poder
de medic¸a˜o, processamento e com capacidade de comunicac¸a˜o. De forma geral,
as WSN sa˜o redes com uma grande densidade de no´s, dispostos de forma
aleato´ria ou especifica, numa a´rea (local) de estudo.
Uma vez colocados, espera-se que estes sensores comuniquem de forma
auto´noma e que formem uma rede operacional com va´rios tipos de topologias.
Como estes sensores possuem baterias de durac¸a˜o limitada, e para assegurar
a longevidade das mesmas, utilizam-se protocolos de comunicac¸a˜o desenhados
para maximizar a vida das baterias, implementado mecanismos que reduzem
o consumo energe´tico[33].
Sensor e Actuador
Os sensores-actuadores podem surgir como complemento aos sensores tradi-
cionais, fornecendo a capacidade de actuac¸a˜o para ale´m da capacidade de
medic¸a˜o das varia´veis da a´rea em que esta˜o inseridos. Com este tipo de senso-
res e´ poss´ıvel formar uma rede de sensores actuadores (WSNA, Wireless Sensor
Network Actuator), que se espera que actue autonomamente e que ao mesmo
tempo esteja ligada directamente ao utilizador por meio de uma interface que
possibilite ao utilizador final actuar.
Devido a`s suas capacidades de actuac¸a˜o, os sensores actuadores dispo˜em
de um poder de processamento maior que os tradicionais, dada a necessidade
das tarefas dos sensores-actuadores ocorrerem em tempo real, o que implica
uma maior durabilidade das baterias utilizadas. Com baterias mais potentes
e com maior durabilidade, torna-se tambe´m poss´ıvel aumentar o alcance da
transmissa˜o, o que implica tambe´m uma menor densidade da rede criada destes
sensores relativamente a uma rede de sensores tradicionais.
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3.1.1 Protocolos de Comunicac¸a˜o sem Fio
A pensar nas limitac¸o˜es ao n´ıvel da bateria dos sensores foram desenvolvidos
protocolos de comunicac¸a˜o com o objectivo principal de reduzir o consumo de
energia.
Assim, neste ponto apresentam-se os protocolos de comunicac¸a˜o de baixo
consumo, tais como o Bluetoth Low Energy, ANT+, ISA100.11a e outros
que correm sob a norma IEEE 802.15.4[33], como: ZigBee, WirelessHART
e 6LoWPAN. Existem outros protocolos para ale´m dos enunciados, no en-
tanto, escolheram-se aqueles que foram abordados em ambiente acade´mico e
profissional pelo aluno.
IEEE 802.15.4
A norma IEEE 802.15.4 e´ o protocolo standard proposto para redes wireless
com uma baixa transmissa˜o de dados e oferece treˆs bandas de frequeˆncia ope-
racional de: 2.4 GHz, 915 MHz e 868 MHz [5] [33], ver figura 3.1. Existe um
u´nico canal entre os 868 e 868.6 MHz (20 kbit/s), 10 canais entre os 902 e
os 928 MHz (40 kbit/s), e 16 canais entre os 2.4 e 2.4835 GHz (250 kbits/s)
[5]. Esta norma foca-se, principalmente, no baixo consumo de energia e na
baixa complexidade de comunicac¸a˜o. Foi desenhada a pensar nas aplicac¸o˜es
de redes de sensores sem fios, que na˜o requerem um grande alcance por parte
do transmissor por forma a maximizar a vida da bateria. Este protocolo per-
mite a ”criac¸a˜o”de redes de sensores do tipo estrela, em que todos os sensores
comunicam com um dispositivo central e redes de sensor peer-to-peer, em que
os sensores funcionam de forma ad hoc e/ou de forma auto configura´vel [33].
Figura 3.1: Gama de bandas e frequeˆncias da norma 802.15.4 [5]
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Controlo de Acesso ao Meio
A norma IEEE 802.15.4 possui um protocolo controlo de acesso ao meio
(MAC), que suporta 2 modos de operac¸a˜o:
Modo sem ”sinalizac¸a˜o” Quando selecionado este modo, o coordenador
ZigBee selecciona o modo de operac¸a˜o ”non-beacon” e, desta forma, na˜o
ha´ envios de beacons1, nem de superframes 2.
O acesso ao meio e´ feito atrave´s de um mecanismo de detecc¸a˜o da onda
portadora com prevenc¸a˜o de colisa˜o, Carrier sense multiple access with
collision avoidance, CSMA/CA, sem intervalo de tempo definido para a
transmissa˜o[5].
Modo com ”sinalizac¸a˜o” Neste modo, sa˜o enviados periodicamente bea-
cons pelo coordenador ZigBee, de forma a sincronizar os no´s que lhe
esta˜o associados ao mesmo tempo que identifica a sua rede. O acesso ao
meio e´ tambe´m ele feito atrave´s de um mecanismo CSMA/CA, mas com
intervalos de transmissa˜o definidos [5].
ZigBee
O ZigBee e´ assente na norma IEEE 802.15.4, esta´ dispon´ıvel publicamente
desde 5 de Junho de 2005[5] e e´ definido como uma camada superior de comu-
nicac¸a˜o [33]. E´ utilizado em redes de baixa transmissa˜o e permite a utilizac¸a˜o
de tecnologia wireless simples, barata e de baixo consumo. Os dispositivos que
utilizem este tipo de protocolo de comunicac¸a˜o conseguem formar redes de to-
pologia mesh3, Figura 3.2, que permite a ligac¸a˜o de centenas de dispositivos
entre si. Como referido anteriormente, os dispositivos que utilizam o protocolo
de comunicac¸a˜o ZigBee consumem pouca energia e conseguem operar durante
anos dependendo apenas de uma bateria de dimenso˜es reduzidas. Existem treˆs
tipos de dispositivos ZigBee: ZigBee coordinator (ZC), ZigBee router (ZR) e
1Sa˜o frames que conteˆm informac¸a˜o acerca da rede e sa˜o enviados de forma perio´dica
para ”anunciar”a presenc¸a de uma rede wireless
2Uma supperframe e´ definida entre dois frames de beacons e tem um perido ativo e outro
inativo.
3Rede em que cada no´ pode operar como transmissor e router, isto e´, cada no´ pode
criar uma sub-rede que, no computo geral, forma uma u´nica rede, sendo poss´ıvel enviar
informac¸a˜o de um no´ para outro por caminhos diferentes. [5]
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o ZigBee end device (ZED). O ZC, actua como um coordenador de rede, con-
figura a topologia da rede, guarda informac¸a˜o e produz as ligac¸o˜es entre redes
diferentes; o ZR liga os dispositivos entre eles formando uma rede; o ZED con-
siste nos sensores, actuadores e controladores que recolhem a informac¸a˜o e que
a comunicam com o ZC ou ZR.
Figura 3.2: Topologia mesh. [5]
WirelessHART
O protocolo de comunicac¸a˜o WirelessHART [34] possibilita a criac¸a˜o de re-
des wireless para aplicac¸o˜es de controlo e de medic¸a˜o. Tal como o ZigBee,
corre sobre a norma IEEE 802.15.4 [33]. Este protocolo e´ confia´vel, seguro
e eficiente em termos energe´ticos, foi desenhado para suportar redes de tipo-
logia mesh, estrela (Figura 3.2), repetic¸a˜o do sinal e envio de mensagens de
forma sincronizada. A seguranc¸a e a robustez deste protocolo e´ assegurada
pela encriptac¸a˜o da comunicac¸a˜o, gesta˜o de chaves de rede, pela validac¸a˜o da
informac¸a˜o recebida bem como a autenticac¸a˜o da mesma.
Este protocolo permite ainda a gesta˜o de consumo energe´tico dos disposi-
tivos presentes na rede, o que faz com que aumente a sua eficieˆncia energe´tica.
As redes criadas por este protocolo sa˜o composta por gateways, sensores, ac-
tuadores e controladores, aplicac¸o˜es de supervisa˜o e ferramentas de gesta˜o de
rede.
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ISA100.11a
O protocolo que se segue e´ utilizado em redes de baixa transmissa˜o de dados e
foi desenhado para operar em aplicac¸o˜es de monitorizac¸a˜o em automac¸a˜o [33].
Foca-se no baixo consumo, escalabilidade, robustez e na interoperabilidade
com outros dispositivos de rede. A comunicac¸a˜o e´ feita atrave´s da frequeˆncia
2.4 GHz e utiliza repetidores de sinal para aumentar o alcance e diminuir a
interfereˆncia.
6LoWPAN
Protocolo bastante inovador, uma vez que permite comunicar directamente
com dispositivos IP, na medida em que utiliza um protocolo baseado no IPv64
[35], permitindo, assim, fornecer aos dispositivos de baixo consumo as vanta-
gens de uma comunicac¸a˜o por IP, tornando-o bastante flex´ıvel.
Bluetooth Low Energy
As primeiras verso˜es do Bluetooth na˜o foram criadas a pensar em redes de
comunicac¸a˜o de baixo consumo e, portanto, impossibilitavam a utilizac¸a˜o desta
tecnologia em WSN. No entanto, nos u´ltimos anos foram desenvolvidas novas
verso˜es deste protocolo, que culminaram na versa˜o Bluetooth LE [36].
Esta versa˜o permite alterar o seu Duty Cicle5 e, em paralelo com outras
estrate´gias para a reduc¸a˜o de consumo, levou a que esta tecnologia possa ser
agora implementada em WSN[37].
ANT+
O protocolo ANT e´ um protocolo proprieta´rio e, tal como os protocolos ja´ enun-
ciados, foi desenvolvido a pensar na reduc¸a˜o de consumo de energia. Trabalha
na banda dos 2.4 GHz e, do mesmo modo que o ZigBee, suporta diferentes
tipos de topologia de rede, como mesh, estrela e em a´rvore.
Este protocolo foi desenvolvido a pensar em aplicac¸o˜es desportivas e de
monitorizac¸a˜o de sinais vitais (ex: pulsac¸a˜o) [38][39].
4Versa˜o mais actual do Internet Protocol
5Per´ıodo em que esta´ activo
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3.1.2 A´reas de Aplicac¸a˜o de WSN
As aplicac¸o˜es poss´ıveis de se realizar com as WSN sa˜o ta˜o vastas que e´ poss´ıvel
introduzi-las virtualmente em qualquer a´rea de estudo. Estas esta˜o presentes
em a´reas como o controlo ambiental, sau´de, agricultura, industria e ate´ militar.
Controlo Ambiental
Ao n´ıvel do controlo ambiental, as WSN vieram flexibilizar a monitorizac¸a˜o de
varia´veis como temperatura, humidade, CO2, velocidade do ar, fumo, pressa˜o
atmosfe´rica, pressa˜o diferencial, entre outras. Como os sensores em causa sa˜o,
assim como referido, de pequenas dimenso˜es, o meio de comunicac¸a˜o e´ sem fio,
tornando-os bastante uteis na monitorizac¸a˜o de determinados ambientes, como
florestas (Figura 3.3), locais de quarentena, criopreservadores, pelo facto de na˜o
serem ta˜o evasivos como a presenc¸a humana e tambe´m pelas a´reas/locais que
conseguem alcanc¸ar, uma vez que na˜o esta˜o limitados pela cablagem.
Figura 3.3: Aplicac¸a˜o das WSN em florestas [6]
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Agricultura
Tal como no controlo ambiental, as WSN sa˜o uma mais-valia na agricultura,
ja´ que, recorrendo a informac¸o˜es que os sensores recolhem, os agricultores con-
seguem detectar se esta˜o a ser criadas todas as condic¸o˜es para o aparecimento
de pragas e, em tempo u´til, actuar de forma preventiva contra as mesmas.
A aplicac¸a˜o das WSN, na agricultura, na˜o se resume apenas a` detecc¸a˜o de
condic¸o˜es favora´veis a pragas, permite tambe´m aos agricultores monitorizar
as condic¸o˜es do solo, tais como a temperatura, podendo garantir as melho-
res condic¸o˜es a`s plantac¸o˜es e, assim, aumentar a produc¸a˜o e a qualidade do
produto final.
Sau´de
Na sau´de, as WSN sa˜o utilizadas em va´rias a´reas, desde a monitorizac¸a˜o de
sinais vitais, ver Figura 3.4 dos pacientes a` monitorizac¸a˜o de temperatura de
criopreservadores, nos quais, pequenos desvio na temperatura do azoto podera˜o
significar uma reduc¸a˜o na taxa de fertilizac¸a˜o. Esta tecnologia e´ tambe´m
utilizada nas salas brancas6, na monitorizac¸a˜o das part´ıculas em suspensa˜o e
no diferencial de pressa˜o entre salas limpas.
Figura 3.4: Aplicac¸a˜o das WSN na a´rea da sau´de [7]
6Salas em que o ambiente e´ controlado de forma a garantir que a inter-
fereˆncia/contaminac¸a˜o por part´ıculas em suspensa˜o seja minima.
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Industria
Tal como nos sectores anteriores, as WSN na indu´stria sa˜o utilizadas para me-
dir condic¸o˜es de temperatura de produtos, de forma a assegurar a sua qualidade
perante identidades estatais, monitorizar o desgaste de maquinaria, qualidade
de ar interior, consumo de recursos como energia ele´ctrica e a´gua.
Em suma, as WSN, atrave´s da sua capacidade de medic¸a˜o e flexibilidade,
podem ser utilizadas em va´rios meios com fins diferentes.
Aplicac¸o˜es Militares
As WSN na a´rea militar podem ser utilizadas para va´rios fins: detecc¸a˜o de ata-
ques qu´ımicos, intrusos [8], Figura 3.5, delineac¸a˜o de per´ımetros de seguranc¸a,
monitorizac¸a˜o do aprovisionamento do material militar (munic¸o˜es, bombas,
etc).
Figura 3.5: Aplicac¸a˜o das WSN na a´rea militar [8]
3.2 Automac¸a˜o Industrial
Controlo automa´tico ou automac¸a˜o e´ o termo utilizado para descrever uma
variedade de sistemas que controlam va´rios tipo de dispositivos, desde ma-
quinaria pesada na industria de processo ate´ ao controlo de climatizac¸a˜o em
edif´ıcios, sem intervenc¸a˜o humana directa.
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Um dos mais simples mecanismos de controlo e´ o vulgarmente conhecido
”ON/OFF”, que consiste num comando digital ou analo´gico que permite ligar
ou desligar qualquer dispositivo. No entanto, o controlo automatizado permite
muito mais que um simples ligar/desligar, podendo, por exemplo, controlar
toda uma instalac¸a˜o industrial, assim como o fabrico por completo de um
carro, a regulac¸a˜o de luz e temperatura ou o controlo de acessos do pessoal
afecto a`s instalac¸o˜es. Mas, para que este controlo seja poss´ıvel, e´ necessa´rio
que os dispositivos de campo, como sensores, actuadores, va´lvulas, maquinas,
comuniquem com um PLC (pode ser um ou va´rios), para que este, mediante da
parametrizac¸a˜o previamente programada, actue consoante os inputs recebidos.
3.2.1 Controladores Lo´gicos Programa´veis
Os controladores lo´gicos programa´veis, vulgarmente conhecidos como PLC, Fi-
gura 3.6, consistem num processador lo´gico que, mediante uma programac¸a˜o
pre´via, executa func¸o˜es perante os valores fornecidos pelos actuadores e sen-
sores que compo˜em o sistema de controlo. Estes sistemas de controlo podem
ser simples, tendo apenas um PLC a cargo de toda a operac¸a˜o de controlo, ou
sistemas de complexos de va´rios PLC’s interligados entre si, geridos por um
PLC de maior capacidade de processamento.
Os PLC’s podem ainda executar func¸o˜es perante acc¸o˜es humanas, atrave´s
de uma interface, Human Machine Interface (HMI), que pode ser um painel
f´ısico ou um software de controlo presente num computador nas instalac¸o˜es.
Figura 3.6: Imagem de va´rios PLC’s [9]
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3.2.2 Sistemas de Supervisa˜o
Para os sistemas mais complexos de controlo, de forma geral, utiliza-se sis-
temas de supervisa˜o e aquisic¸a˜o de dados SCADA ( Supervisory Control and
Data Acquisition). Estes sistemas sa˜o utilizados para monitorizar e controlar
processos e encontram-se fortemente implantados em industriais de processo,
na distribuic¸a˜o de a´gua, ga´s e de energia e ate´ em hospitais.
Atrave´s dos sistema SCADA, ver Figura 3.7, e´ poss´ıvel aceder a informac¸a˜o
dos valores lidos pelos sensores e pelo estado dos actuadores, em tempo real,
bem como efectuar acc¸o˜es de controlo, abrir e fechar uma va´lvula, ou aumen-
tar/diminuir a cadeˆncia de uma determinada linha de produc¸a˜o.
Figura 3.7: Interface gra´fica de um SCADA[10]
3.2.3 Sistemas de Controlo de Edif´ıcios
Os sistemas de controlo Heating Ventilating Air Conditionating (HVAC), que
controlam o ar condicionado, calor e ventilac¸a˜o de um edif´ıcio, sa˜o um exemplo
de sistema de controlo distribu´ıdo, tambe´m conhecido por Building Automation
Systems (BAS).
O controlo clima´tico de um edif´ıcio tem-se tornado fundamental para as
empresas, na˜o so´ em termos de conforto, mas tambe´m em eficieˆncia energe´tica.
Automatizando os edif´ıcios, e´ poss´ıvel controlar a temperatura de varias a´reas
afectas ao edif´ıcio, bem como intensidade da luz e controlo de acessos. Tradici-
onalmente, o BAS, tal como na automac¸a˜o em geral, e´ um sistema que requer
grande cablagem para interligar todos os componentes e, num edif´ıcio de va´rios
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andares, isso representa grandes custos a n´ıvel de cablagem mas tambe´m na
reconfigurac¸a˜o do pro´prio sistema quando e´ necessa´rio efectuar mudanc¸as[40].
3.2.4 Redes de Campo
As redes de campo (Fieldbus) sa˜o o meio de comunicac¸a˜o que interliga va´rios
dispositivos de diferentes n´ıveis, Figura 3.8, que compo˜e a piraˆmide da au-
tomac¸a˜o[22].
Figura 3.8: Piraˆmide da Automac¸a˜o[11]
Este tipo rede comec¸ou a ser projectado em 1982, em Franc¸a [22], com o
apoio do Ministe´rio da Indu´stria e levou ao aparecimento, ao longo dos anos,
de va´rios protocolos de comunicac¸a˜o, como o Process Field Bus (Profibus) para
a indu´stria de processo [41] e o Controller Area Network (CAN)[42]. A tabela
3.1 apresenta alguns dos protocolos de comunicac¸a˜o em uso.
Modelo Normalizado
Com o desenvolvimento de va´rios protocolos Fieldbus, criou-se uma necessidade
de criar um protocolo standard, de forma a criar uma maior interoperabilidade
entre sistemas. Durante va´rios anos, assistiu-se a guerras entre fabricantes ate´
que, em 1999, se chegou a um acordo e criou-se a norma IEC 61158[43]. Esta
baseia-se numa simples estrutura de todos os protocolos utilizados que resulta
numa u´nica estrutura.
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Tabela 3.1: Protocolos de comunicac¸a˜o FieldBus populares, comunicac¸a˜o se´rie.
[22][23]
Protocolo Fieldbus Ano de Introduc¸a˜o
MODBUS RTU 1979
Profibus 1982
LonWorks 1991
DeviceNet 1994
CANOpen 1995
P-NET 1996
WorldFIP 1996
Foundation Fieldbus 2000
Ethernet na Automac¸a˜o
As redes de comunicac¸a˜o Ethernet ja´ esta˜o estabelecidas no meio empresa-
rial ha´ bastantes anos, ligando todo tipo de dispositivos presentes ao n´ıvel de
gesta˜o, tais como: computadores, impressoras, telefones e faxes.
Colocar esta tecnologia ao servic¸o da automac¸a˜o afigura-se de bastante
interesse, uma vez que esta se encontra implementada numa grande parte da
estrutura de qualquer empresa e transporta´-la para os n´ıveis mais ”baixos”da
piraˆmide da automac¸a˜o e´ relativamente barato.
Pore´m, a necessidade de trazer a Ethernet para a industria de processo na˜o
se resume apenas ao seu prec¸o de implementac¸a˜o, mas sim a` necessidade cres-
cente de ter redes de comunicac¸a˜o com maior largura de banda para suportar
o crescente aumento de informac¸a˜o que circula neste tipo de redes.
A utilizac¸a˜o da Ethernet na industria culminou com o aparecimento de um
novo modelo de comunicac¸a˜o, Ethernet/IP [22] (Ethernet Industrial Protocol)
e com este surgindo novas adaptac¸o˜es de protocolos na˜o proprieta´rios para
utilizar as potencialidades da Ethernet.
Comparac¸a˜o entre Fieldbus
Os protocolos em questa˜o possuem vantagens e desvantagens que importa ter
em mente quando se pretende criar uma rede de comunicac¸a˜o. A Tabela 3.2,
ilustra algumas das vantagens/desvantagens a ter em conta.
Em suma, todos os protocolos presentes na Tabela 3.2 apresentam-se como
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soluc¸o˜es bastante via´veis, dependendo do intuito da aplicac¸a˜o e do hardware
dispon´ıvel, dado que cada fabricante escolhe a comunicac¸a˜o que o seu PLC
suporta.
Tabela 3.2: Comparac¸a˜o de Fieldbus, Performance [24][25]
Performace MODBUS/TCP Ethernet/IP Profinet IRT EtherCAT
Vel. Comunicac¸a˜o 9.6 - 115.2 kBit/s 10 - 100 MBit/s 100-1000MBit/s +100MBit/s
Complexidade Simples Avanc¸ada Avanc¸ada Avanc¸ada
Hardware Adicional Na˜o Na˜o Sim Na˜o
Custos Baixos Baixos Altos Baixos
Flex´ıvel Sim Sim Sim Sim
Topologias E A L B E AN E A L E A AN L
Seguranc¸a Baixa Boa Boa Boa
E - Estrela; L - Linha; A - A´rvore; AN - Anel
De notar que este protocolo este se apresenta como uma soluc¸a˜o bastante
barata, uma vez que na˜o necessita de hardware adicional e, muitos fabricantes,
apesar de terem os seus pro´prios protocolos de comunicac¸a˜o, como e´ o caso da
Siemens (Profibus), acrescentam o protocolo MODBUS aos seus produtos, o
que faz com que este protocolo providencie uma interoperabilidade maior que
os demais.
Outra vantagem da adoc¸a˜o do protocolo MODBUS e´ a sua baixa comple-
xidade, que facilita o desenvolvimento de aplicac¸o˜es e a sua pro´pria imple-
mentac¸a˜o.
Um sena˜o deste protocolo e´ a sua inseguranc¸a ao n´ıvel de ataques in-
forma´ticos, uma vez que na˜o tem meios de autenticac¸a˜o implementados, tornando-
o bastante vulnera´vel.
3.3 Plataformas Integradas
Uma plataforma integrada e´ um sotfware que e´ adquirido como um servic¸o
(SaaS, Software as a Service) que e´ acess´ıvel a partir da Internet e permite
agregar e consultar va´rios tipos de informac¸a˜o, tais como:
1. Monitorizac¸a˜o;
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2. Seguranc¸a;
3. Informac¸a˜o Administrativa;
4. Gesta˜o.
Com a generalizac¸a˜o dos servic¸os cloud, este tipo de plataformas teˆm cada
vez mais procura e, segundo apontam os mercados [44], e´ uma a´rea de negocio
com perspectiva de crescimento nos pro´ximos anos.
3.3.1 Computac¸a˜o na Cloud
O termo computac¸a˜o na cloud surge como definic¸a˜o para uma infraestrutura
composta por va´rios computadores interligados entre si [45].
A cloud funciona de forma muito simples. Nos seus servidores aloja in-
formac¸a˜o e aplicac¸o˜es que sa˜o acedidas pelos seus clientes/utilizadores atrave´s
de mu´ltiplas plataformas via web, ver Figura 3.9.
Figura 3.9: Arquitectura Cloud[12]
A computac¸a˜o na cloud consiste numa virtualizac¸a˜o dinaˆmica de hardware
como um so´ computador ou como va´rios. Isto permite o ajuste dos requisitos
Nelson Novais 33
CAPI´TULO 3. ANA´LISE DAS TECNOLOGIAS
de hardware, consoante a necessidade do cliente, isto e´, caso o cliente necessite
maior poder de processamento para atender as suas necessidade, pode negociar
o contrato previamente feito e aumentar a capacidade de processamento [12].
3.3.2 Software como Servic¸o
O SaaS e´ um modelo de nego´cio, Figura 3.10, criado pelas empresas que de-
senvolvem software, que assenta numa arquitectura web orientada ao servic¸o
[13].
ste modelo apenas requer que os seus cliente possuam um computador
capaz de correr um web browser e que este esteja devidamente actualizado.
Ao contra´rio do modelo tradicional, em que se fornece uma aplicac¸a˜o (e
licenc¸a) por computador, o SaaS, com recurso a` computac¸a˜o cloud, oferece a
aplicac¸a˜o a va´rios utilizadores, independentemente da sua localizac¸a˜o ou do
dispositivo que utilizam para aceder.
A esseˆncia deste servic¸o e´ que o cliente na˜o pague o software, mas sim o
servic¸o prestado. O cliente ganha desta forma, em va´rias frentes. Utilizando
os recursos cloud do fornecedor, permite-lhe reduzir custos em infraestruturas
como Data Centers, ao mesmo tempo que a introduc¸a˜o do software na empresa
e´ muito mais ra´pida.
Figura 3.10: Modelo de Software como um Servic¸o[13]
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Modelo de Nego´cio
O modelo de nego´cio do SaaS e´ assente numa taxa perio´dica (mensal, anual,
etc . . . ), que pode reflectir, ou na˜o, o nu´mero de utilizadores que acedem a esse
servic¸o ou ate´ mesmo o n´ıvel de utilizac¸a˜o desse servic¸o, dado que o consumo
de recursos por parte de um cliente podera´ tambe´m ser taxado.
Outra das vantagens deste servic¸o e´ o aspecto modular do mesmo. De
forma geral, as empresas fornecem um servic¸o standard que fornece aos clientes
servic¸os mı´nimos, ao qual o cliente pode adicionar mo´dulos, que podem ser
gratuitos ou na˜o e que lhe podem permitir aumentar rendimento da aplicac¸a˜o.
Independeˆncia de Recursos
Uma das caracter´ısticas fundamentais do SaaS e´ o seu acesso via web browser,
que permite que o cliente na˜o necessite de upgrades em termos de harwdare
constantes para acompanhar a evoluc¸a˜o do software, dado que a computac¸a˜o
e´ feita do lado do servidor, ao mesmo tempo que poupa em servic¸os de in-
formac¸a˜o & Tecnologia (IT).
Escalabilidade
A instalac¸a˜o tradicional de software obriga a ter uma licenc¸a por utilizador,
o que obriga a, sempre que e´ necessa´rio adicionar um novo utilizador a` estru-
tura, designar uma equipa IT para que proceda a instalac¸a˜o do software e a`
orientac¸a˜o tutorial do mesmo.
Com o SaaS, o cliente na˜o precisa de se preocupar com esse tipo de tarefas,
uma vez que estas ficam a cabo do fornecedor, realizando todas as acc¸o˜es
necessa´rias para ajustar o servic¸o que fornece ao cliente, seja na adic¸a˜o de
novos utilizadores, seja no ajuste dos recursos de hardware atribu´ıdos ao cliente
para que fornec¸a a melhor performance poss´ıvel.
3.3.3 Centralizac¸a˜o de informac¸a˜o
Um dos grandes problemas nas organizac¸o˜es e´ a proliferac¸a˜o de sistemas de
informac¸a˜o, o que faz com que os utilizadores tenham de consultar va´rios
sistemas para aceder ou encontrar a informac¸a˜o pretendida [46].
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As plataformas integradas veˆm de certo modo ajudar a` centralizac¸a˜o da
informac¸a˜o. Apesar de serem mais um sistema de informac¸a˜o, permitem a
integrac¸a˜o de sistemas ja´ existentes e, desta forma, providenciar o acesso mais
ra´pido a` informac¸a˜o, o que, no caso dos departamentos/servic¸os te´cnicos das
organizac¸o˜es, e´ uma mais valia, abordada em maior detalhe no Cap´ıtulo ??.
3.4 Integrac¸a˜o da Automatizac¸a˜o de Edif´ıcios com
WSN
Esta secc¸a˜o tem como fim apresentar um resumo de um caso de estudo rea-
lizado para integrac¸a˜o de WSN com a automac¸a˜o. Apesar de, neste caso de
estudo, se escolher um protocolo de comunicac¸a˜o diferente do adoptado, fica a
ideia geral dos autores do artigo[47].
3.4.1 Automatizac¸a˜o de Edif´ıcios
A automatizac¸a˜o de edif´ıcios e´ utilizada para aumentar a qualidade da clima-
tizac¸a˜o dos edif´ıcios e em paralelo reduzir os custos operacionais.
Para diminuir estes custos, e´ necessa´rio adicionar ao controlo HVAC a
capacidade de monitorizac¸a˜o de varia´veis, como luz e seguranc¸a, aliadas a um
sistema de supervisa˜o. De forma geral, este tipo de controlo e´ implementado
em edif´ıcios como escolas, hospitais e escrito´rios, no qual a fatura energe´tica
ao final do ano representa um valor considera´vel nos custos operacionais.
3.4.2 Integrac¸a˜o com WSN
Integrar as WSN com automatizac¸a˜o de edif´ıcios possui varias vantagens.
principal, relaciona-se com os custos de instalac¸a˜o de uma WSN serem
bastante inferiores ao de uma tradicional instalac¸a˜o HVAC, ja´ que a cablagem
e´ evitada.
Desta forma, os novos edif´ıcios podem ser equipados com controlo HVAC
baseado na tecnologia das WSN. Esta integrac¸a˜o com as WSN proporciona
ainda a extensa˜o e a atualizac¸a˜o de sistemas HVAC ja´ existentes, aumentando
assim as a´reas cobertas pelo sistema em funcionamento. Com a reduc¸a˜o de
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custos de instalac¸a˜o, cria-se a possibilidade de expandir o nu´mero de senso-
res e assim aumentar a resoluc¸a˜o espacial, o que levara´ a que qualidade das
medic¸o˜es aumente e, bem assim, influenciando diretamente a qualidade do
controlo HVAC.
Outra das vantagens dos sensores sem fio e´ a possibilidade de estes serem
descolocados e realizarem medic¸o˜es em locais tempora´rios, o que permite ve-
rificar e avaliar se certas acc¸o˜es realizadas (como por exemplo o aumento da
temperatura de uma sala) esta´ a ter os efeitos desejados na temperatura global
dessa mesma sala.
Compatibilidade
Para que seja poss´ıvel integrar as WSN com a automac¸a˜o e´ necessa´rio escolher
com cuidado os protocolos de comunicac¸a˜o sendo prefer´ıvel que estes sejam
standard.
Utilizando protocolos standard a compatibilidade com soluc¸o˜es de controlo
HVAC e´ assegurada.
Neste artigo os seus autores escolherem o BACnet[48] para a integrac¸a˜o.
Implementac¸a˜o
Os autores do artigo realizaram a integrac¸a˜o com um sistema HVAC atrave´s de
uma board, com um sensor da FU Berlin [49] a correr o Contiki7 A comunicac¸a˜o
com o controlo HVAC foi obtida atrave´s de um aplicac¸a˜o a correr sobre o
Contiki que realizava a ligac¸a˜o com o controlo atrave´s do protocolo BACnet.
Validac¸a˜o
Os autores do artigo, para validar a comunicac¸a˜o, colocaram o sensor numa
sala de estar durante 96 horas e configuraram o sistema de supervisa˜o HVAC
para alertar o utilizador sempre que existisse um desvio de um 1 grau Cel-
sius desde o envio da u´ltima leitura. Como a temperatura da sala de estar
era relativamente esta´vel, receberam apenas 9 alarmes de alterac¸a˜o de tempe-
ratura. No entanto, os autores afiram que se tivessem colocado o tempo de
amostragem da temperatura em 10 minutos, teriam recebido 576 alarmes.
7Contiki e´ um sistema opertativo Open Source desenvolvido para o Internet of Things.
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3.4.3 Resultados
Os autores do estudo em causa conclu´ıram que, atrave´s da integrac¸a˜o das WSN,
e´ poss´ıvel reduzir os custos de instalac¸a˜o e manutenc¸a˜o na automatizac¸a˜o de
edif´ıcios. Conclui-se, ainda, que soluc¸o˜es que originalmente na˜o foram desen-
volvidas a pensar na integrac¸a˜o com as WSN, como o BACnet, podem ser
aplicadas nesse domı´nio com relativo sucesso.
38 Nelson Novais
4
Descric¸a˜o da Rede/Protocolo de
Comunicac¸a˜o Base
O presente cap´ıtulo tem como intuito abordar em detalhe o protocolo MOD-
BUS, que esta´ na base da arquitectura proposta. Na primeira secc¸a˜o, realiza-se
uma pequena introduc¸a˜o a` histo´ria do protocolo, enquanto nas secc¸o˜es seguin-
tes apresenta-se a estrutura que compo˜e o protocolo e como este funciona.
Em seguida, abordam-se os requisitos para a implementac¸a˜o da comunicac¸a˜o
MODBUS TCP utilizada no projecto. Por fim, realiza-se uma breve explicac¸a˜o
da comunicac¸a˜o sem fios utilizada na WSN e os motivos que levaram a optar
pelo protocolo MODBUS.
4.1 Histo´ria
O protocolo de comunicac¸a˜o MODBUS foi originalmente desenvolvido pela
Modicon, hoje conhecida como Shneider Electric e e´ um protocolo de-facto1
standard para comunicac¸a˜o se´rie na automac¸a˜o industrial desde 1979. Em
1Palavra de origem latina, que atesta afirmac¸a˜o como um facto.
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Abril de 2014, a Schneider decidiu transferir os seus direitos de autor para a
MODBUS-IDA, uma organizac¸a˜o sem fins lucrativos.
4.2 Modelo de Comunicac¸a˜o
O protocolo MODBUS esta´ assente num modelo de comunicac¸a˜o cliente/servidor
e funciona na o´ptica pedido/resposta [15]. E´ um modelo bastante robusto e
encontra-se posicionado no n´ıvel 7 do modelo OSI, Figura 4.1.
Figura 4.1: Modelo OSI[14]
A comunicac¸a˜o MODBUS e´ utilizada para comunicar com diferentes tipos
de dispositivos e redes (ver Figura 4.2), e pode ser implementada atrave´s:
1. Da camada TCP/IP (utilizando a Ethernet);
2. Comunicac¸a˜o se´rie (RS232; RS485, fibra o´ptica, radio, fio, etc);
3. MODBUS+, rede de passagem ra´pida de ”testemunho”(token).
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Figura 4.2: Camada de Aplicac¸a˜o MODBUS[15]
4.2.1 Descric¸a˜o do Protocolo
O protocolo MODBUS define uma unidade de dados protocolar, (PDU, Pro-
tocol Data Unit), independente das sub-camadas inferiores de comunicac¸a˜o. O
mapeamento do protocolo MODBUS, em determinados dispositivos de campo
ou determinadas redes, pode obrigar a adicionar campos extras a` unidade de
dados do aplicativo, (ADU, Application Data Unit).
4.2.2 Estrutura ADU
A ADU e´ constru´ıda quando um cliente MODBUS inicia uma transacc¸a˜o
MODBUS. Dentro da estrutura da ADU, Figura 4.3, e´ inclu´ıda trama do
PDU, que estabelece o formato do pedido feito pelo cliente e acc¸a˜o a realizar.
Figura 4.3: Estrutura da ADU[15]
Pela Figura 4.3 sabemos que a ADU possui quatro campos:
Additonal Address Contem informac¸a˜o do enderec¸o do servidor MODBUS
que o cliente pretende consultar;
Funciton Code Quando e´ feito um pedido do cliente ao servidor, esta func¸a˜o
especifica o tipo de acc¸a˜o/resposta que o servidor deve realizar;
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Data Este campo contem informac¸a˜o utilizada pelo servidor, podera´ conter
informac¸a˜o acerca de registos a consultar e a quantidade de informac¸a˜o
requerida desses mesmos registos;
Error Check No caso de transacc¸a˜o cliente-servidor conter campos inva´lidos
este campo ira´ conter uma resposta com os co´digos de excepc¸a˜o (excep-
tion codes).
Codificac¸a˜o MODBUS
O protocolo MODBUS utiliza a representac¸a˜o ’big-Endian’ para blocos de
dados e para os enderec¸os. Isto significa que quando a informac¸a˜o nume´rica
transmitida e´ superior a um byte, e´ enviado primeiro o byte mais significativo,
ver Tabela 4.1.
Tabela 4.1: Protocolos de comunicac¸a˜o Ethernet/IP, FieldBus [15]
Tamanho do Registo Valor Exemplo
16 - Bits 0x1234 O primeiro byte a ser enviado 0x12 depois 0x34
4.3 Registos MODBUS
O protocolo MODBUS baseia o seu modelo de dados numa se´rie de tabelas
que possuem caracter´ısticas u´nicas, como se pode ver na Tabela 4.2.
Tabela 4.2: Tipo de Registos[15]
Tabelas principais Tipo de Objecto Leitura/Escrita
Discretes Input Single Bit Apenas Leitura
Coils Single Bit Leitura/Escrita
Input Registers 16-Bit Word Apenas Leitura
Holding Registers 16-Bit Word Leitura/Escrita
Apesar do protocolo MODBUS efectuar uma distinc¸a˜o entre registos, e´
poss´ıvel um objecto MODBUS possuir as quatro camadas e, assim, dependendo
do pedido recebido, responder consoante o tipo.
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Para cada tabela enunciada, o protocolo permite selecionar ate´ 65546 regis-
tos e a operac¸a˜o da´ı resultante, leitura ou escrita, esta´ desenhada para abranger
mu´ltiplos dados ate´ ao limite da memoria da tabela em questa˜o, que depende
da func¸a˜o executada.
Func¸o˜es MODBUS
Como referido em pontos anteriores, este modelo de comunicac¸a˜o funciona a`
base de co´digos, isto e´, mediante um co´digo recebido, o servidor executa uma
determinada tarefa, tal como abrir uma va´lvula ou enviar para o cliente o valor
da temperatura de um sensor. Estas func¸o˜es encontram-se distribu´ıdas pelas
treˆs categorias seguintes:
Func¸o˜es Publicas Func¸o˜es validadas pela MODBUS-IDA, documentadas e
testadas;
Func¸o˜es de Utilizador Func¸o˜es desenvolvidas pelo utilizador para um fim
especifico, que na˜o sa˜o de domı´nio publico;
Func¸o˜es Reservadas Func¸o˜es utilizadas por empresas e em determinados
produtos que legalmente na˜o se encontram dispon´ıveis para utilizac¸a˜o
publica.
A Tabela 4.3 apresenta os co´digos e func¸o˜es mais comuns no protocolo MOD-
BUS.
Tabela 4.3: Func¸o˜es MODBUS[15]
Co´digo Func¸a˜o Classe
Read Coil Status 01 1
Read Input Discretes 02 1
Read Holding Registers 03 1
Read Input Registers 04 1
Write Coil 05 1
Write Single Register 06 1
Read Execption Status 07 1
Force multiple coils 15 2
Read/write registers 23 2
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4.4 MODBUS TCP/IP
A comunicac¸a˜o MODBUS sobre TCP/IP provoca algumas alterac¸o˜es na trama
geral do MODBUS, (Figura 4.3) retira dois campos, o Additional Address e
Error check, que passam a ser contidos no cabec¸alho da trama, Figura 4.4,
denominado MODBUS Aplication Unit Data (MBAP).
Figura 4.4: Trama MODBUS TCP/IP[16]
Esta modificac¸a˜o na trama MODBUS gera algumas diferenc¸as na comu-
nicac¸a˜o, quando comparada com o MODBUS RTU utilizado na comunicac¸a˜o
se´rie:
1. O enderec¸o do servidor MODBUS (slave address) utilizado na comu-
nicac¸a˜o serie e´ substitu´ıdo por um identificar unita´rio (Unit ID) dentro
do MBAP. Esta identificac¸a˜o e´ utilizada para conseguir diferenciar dis-
positivos de campo (ex: PLC) que estejam associados a u´nico IP, Figura
4.5.
Figura 4.5: Arquitetura da Comunicac¸a˜o MODBUS TCP/IP[16]
2. Todos os pedidos MODBUS sa˜o desenhados de forma que o receptor
possa verificar que o envio da mensagem foi finalizado.
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3. Quando o MODBUS corre em cima da comunicac¸a˜o TCP, e´ colocada
informac¸a˜o adicional no cabec¸alho do MBAP para que o receptor consiga
perceber os limites da mensagem, mesmo que a mensagem va´ dividida
em va´rios pacotes.
Regras de Implementac¸a˜o
O meio de comunicac¸a˜o MODBUS requer que seja estabelecido uma ligac¸a˜o
TCP entre o cliente e servidor, como representado na Figura 4.6.
Figura 4.6: Comunicac¸a˜o entre Cliente e Servidor [16]
Para que seja estabelecida uma comunicac¸a˜o esta´vel, o protocolo de comu-
nicac¸a˜o requer as seguintes regras:
1. Implementar uma gesta˜o de ligac¸o˜es TCP;
2. Deixar a ligac¸a˜o TCP aberta com o dispositivo remoto, e na˜o abrir e
fechar sempre que se efectua uma transacc¸a˜o MODBUS TCP;
3. Permitir varias ligac¸o˜es TCP em simultaˆneo;
4. Em caso de comunicac¸a˜o bidireccional entre servidor e cliente e´ necessa´rio
criar ligac¸o˜es separadas para o fluxo de informac¸a˜o tanto do cliente como
do servidor;
5. A trama TCP devera´ apenas transportar informac¸a˜o relativa ao ADU
MODBUS.
4.5 Rede sem fios
Esta secc¸a˜o tem como intuito abordar as normas de comunicac¸a˜o utilizados
pelas WSN que se pretende integrar com o sistema de automac¸a˜o e controlo no
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projecto da Tese, de acordo com o caderno de encargos e arquitectura proposta
no Cap´ıtulo 2.
ELTEK - Data Loggers
A empresa ELTEK, sediada no Reino Unido, produz sensores que utilizam a
comunicac¸a˜o sem fios para enviarem os dados. Estes sensores sa˜o de grande
fiabilidade utilizando a norma standard EN300-220 [26] para a comunicac¸a˜o
sem fios.
Comunicac¸a˜o
Como ja´ referido, a rede criada pelos sensores sem fios ELTEK utiliza um
protocolo de comunicac¸a˜o proprieta´rio que comunica sobre a norma EN300-
220, possuindo grande alcance de comunicac¸a˜o indoor e outdor. O protocolo
da ELTEK apresenta as seguintes caracter´ısticas na Tabela 4.4:
Tabela 4.4: Especificac¸o˜es Te´cnicas [18] [26]
Especificac¸a˜o Descric¸a˜o
Meio de Comunicac¸a˜o Radio Frequeˆncia
Frequeˆncia Banda dos 438 MHZ
Potencia de Transmissa˜o 10 mW
Intervalo de Transmissa˜o De 1 s a 4 horas
Error Check Sem mecanismos de retransmissa˜o
Receptor Recebe dados de/ate´ 160 transmissores em simultaˆneo
Topologia Estrela
Durac¸a˜o da Bateria Ate´ 5 anos
Carel - Sensores Wireless
Os sensores Carel, tambe´m utilizados para efeitos de teste relativamente aos
sensores actuadores, comunicam entre si atrave´s do protocolo ZigBee, abordado
no Cap´ıtulo 3 e permitem ao utilizador final comunicar com eles atrave´s do
protocolo MODBUS RTU. Para comunicar com estes, utiliza-se um ponto de
acesso que, mediante a identificac¸a˜o definida para cada sensor, comunica com
estes, pedindo a informac¸a˜o que vem na trama MODBUS.
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4.6 Motivac¸a˜o
A escolha do protocolo MODBUS para realizac¸a˜o deste projecto/tese deveu-se
ao facto de o protocolo em questa˜o ser um protocolo aberto e somente algumas
func¸o˜es serem privadas, o que facilita a comunicac¸a˜o com os dispositivos de
campo que o utilizem.
Outra vantagem deste protocolo e´ o facto de a maioria dos fabricantes
optarem por o inclu´ırem nos seus dispositivos, tornando-se assim um protocolo
universal e de ra´pida implementac¸a˜o
Uma vez que a tese tambe´m se foca na centralizac¸a˜o de informac¸a˜o, a in-
clusa˜o de um protocolo de comunicac¸a˜o que permite comunicar com diferentes
tipos de dispositivos de diferentes fabricantes, faz todo o sentido em termos
pra´ticos.
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Arquitetura do Sistema
O presente cap´ıtulo tem como intuito apresentar o diagrama do sistema a
implementar para alcanc¸ar o objectivo da integrac¸a˜o entre a rede de sensores e
o auto´mato, seguindo-se apresentac¸a˜o de forma detalhada a estrutura de cada
componente da arquitetura projetada para aplicac¸a˜o.
5.1 Arquitectura Proposta
O sistema proposto para aplicac¸a˜o, representado na Figura 5.1, e´ composto por
treˆs a´reas distintas, compostas pelo servidor cloud, WSN e pelo controlador
Carel UltraCella, interligados por dispositivos de rede.
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Figura 5.1: Arquitetura de Sistema
Dispositivos Integrantes
O sistema apresentado na Figura 5.1, e´ composto pelos seguintes dispositivos:
1. Moxa Mgate 3180;
2. Moxa Nport 5110;
3. Carel Wireless Acess Point;
4. Carel Router Actuator;
5. Carel Wireless Sensor (Temperatura; Humidade; Luz);
6. Carel UltraCella;
7. RaspBerry Pi II;
8. Eltek RC250;
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9. Sensor Humidade,Temperatura Eltek GD10.
De forma a justificar e, ir de encontro aos requisitos definidos no Cap´ıtulo
2, utilizou-se os seguintes componentes:
Moxa
A utilizac¸a˜o dos dispositivos Moxa, 5110 e 3180 surge na experieˆncia acu-
mulada pela empresa com este tipo de dispositivos de rede, que permitem a
comunicac¸a˜o com o servidor (Nport 5110), enviando tramas de dados no for-
mato XML(Extensible Markup Language) e a conversa˜o MODBUS RTU para
MODBUS TCP, que permite comunicar com os dispositivos que o fac¸am por
MODBUS RTU ou ASCII.
Carel
Os dispositivos sem fio Carel foram escolhidos de forma a que cumprissem os
requisitos deste projecto e, ao mesmo tempo, aumentar o portfo´lio da empresa,
que se dedica, como ja´ referido, a` monitorizac¸a˜o de diversas varia´veis, recor-
rendo a WSN. Como os dispositivos encontrados no mercado eram passiveis de
se comunicar pelo meio de comunicac¸a˜o MODBUS e comunicavam entre eles
atrave´s do protocolo ZigBee, entendeu-se que seriam uma boa escolha, uma
vez que abordavam as tema´ticas discutidas ao longo da tese. O controlador
de frio Care UltraCella foi escolhido, dada possibilidade de integrar com os
dispositivos sem fio escolhidos.
Raspberry Pi
O Raspberry foi escolhido dada a sua robustez, ja´ comprovada pelo modelo an-
terior e pela sua versatilidade. Uma vez que este pequeno ”computador”corre
em si uma distro Linux, permite criar diversos algoritmos para conseguir co-
municar com va´rios dispositivos atrave´s de mu´ltiplos protocolos e, assim, au-
mentar a versatilidade e flexibilidade da soluc¸a˜o.
Eltek
Os sensores Eltek ja´ esta˜o presentes no portfo´lio da empresa ha´ va´rios anos,
pelo que, integraram o projecto, apenas, para complementar a estrutura apre-
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sentada, integrando a parte de controlo com a sua capacidade de aquisic¸a˜o de
dados no meio, atrave´s da comunicac¸a˜o sem fios.
De acrescentar que nos teste de implementac¸a˜om a comunicac¸a˜o com estes
na˜o e´ apresentada uma vez que as medic¸o˜es realizadas por estes sensores sera˜o
obtidas atrave´s de ”querys”a` base de dados existente.
5.2 Estrutura WSN
A rede de sensores apresentada na Figura 5.1, e´ composta pelos seguintes
dispositivos:
1. Receptor Carel, Figura 5.2, permite o acesso a`s leituras enviadas pelos
sensores, atrave´s de uma ligac¸a˜o MODBUS RTU. O receptor, como refe-
rido no ponto 3.1.1, comporta-se como um ZC, criando a rede wireless ao
qual os sensores se ira˜o associar. E´ explicado em detalhe a forma como
se associa os sensores ao receptor carel em [17];
Figura 5.2: Receptor Carel [17]
2. Sensor de temperatura, humidade e luz Carel, Figura 5.3. Este sensor es-
tabelece comunicac¸a˜o com a rede atrave´s do protocolo Zigbee. Enviando
amostras para a base de dados de 5 em 5 minutos.
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Figura 5.3: Sensor de Humidade, Temperatura e Luz Carel. [17]
3. Receptor Eltek, Figura 5.4. Este receptor permite receber valores de ate´
160 sensores. O protocolo de comunicac¸a˜o criado por este receptor e´
assente na norma EN300-220. Apenas suporta a topologia estrela e na˜o
permite comunicac¸a˜o bidirecional, pelo que sa˜o os sensores a tomar a
iniciativa de comunicac¸a˜o.
Figura 5.4: Receptor Eltek [18]
4. Sensor de temperatura e humidade Eltek 5.5, Figura, estabelece comu-
nicac¸a˜o com a rede atrave´s de um protocolo proprieta´rio que corre sobre
a norma EN300-220. O tempo de amostragem destes sensores e´ de 5
minutos.
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Figura 5.5: Sensor de Temperatura e Humidade G10 [18]
5. Moxa Nport 5110, fabricado pela Moxa [1], este dispositivo actua como
um gateway, providenciando a ligac¸a˜o entre os receptores da WSN e o
servidor. O NPort 5110 possui uma entrada RS232, que o permite ligar
a` sa´ıda dos receptores.
Figura 5.6: Gateway - Noxa Nport 5110, [19]
5.3 Estrutura Servidor - Cloud
O servidor cloud tem instalado o sistema operativo (SO) Linux baseado na
distribuic¸a˜o Ubuntu Pangolin Server 12.04 Long term Service (LTS), a correr
o servidor Apache2 para responder a pedidos http. Os dados recebidos sa˜o
armazenados numa base de dados relacional open source, PostgresSQL.
Devido a politicas comerciais na˜o e´ poss´ıvel enunciar as caracter´ısticas do
hardware do servidor. No servidor em questa˜o esta´ alojada a plataforma Vi-
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GIE, Figura 5.7, e o modulo de controlo desenvolvido para a Tese, Figura
5.8.
Figura 5.7: Plataforma Vigie [21].
Figura 5.8: Modulo de Controlo.
5.4 Estrutura PLC
O PLC, Figura 5.9, utilizado para realizar os testes de comunicac¸a˜o, e´ um
controlador fornecido pela Carel, empresa especializada em controlo HVAC.
As especificac¸o˜es ao n´ıvel de hardware, como processador e memoria virtual,
deste controlador na˜o sa˜o fornecidas pela marca, pelo que impossibilita dessa
forma de serem apresentadas.
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Figura 5.9: PLC Carel.
O PLC em questa˜o vem programado para a realizar o controlo de tem-
peratura de caˆmaras congeladoras industrias. Possui entradas para 6 sondas
de temperatura, 4 rele´s e varia portas I/O. A carel disponibiliza o protocolo
MODBUS RTU (comunicac¸a˜o se´rie) para aceder aos registos MODBUS dos
I/O do PLC. No entanto, para se aceder ao PLC via web, foi necessa´rio associar
ao dispositivo um conversor MODBUS RTU / TCP, representado na Figura
5.10.
Figura 5.10: Conversor MODBUS RTU / TCP.
Este conversor, fabricado pela Moxa, permite correr o protocolo TCP em
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cima do protocolo MODBUS e, assim, conseguindo-se o acesso ao PLC via
TCP/IP.
5.5 Raspberry Pi
O Raspberry Pi II, Figura 5.11, foi adicionado a` estrutura de forma a aumentar
a seguranc¸a para que na˜o se realizasse um acesso directo ao PLC via web. Desta
forma, realiza-se uma nova autenticac¸a˜o ao pedido de acesso ao PLC sempre
que e´ estabelecida uma nova ligac¸a˜o.
Figura 5.11: Aspecto do Raspberry Pi II Modelo B.
O Raspberry Pi II possui as seguintes especificac¸o˜es te´cnicas:
1. Processador Quad Core, com uma velocidade de relo´gio de 900 MHz;
2. 1GB RAM;
3. Quatro portas USB;
4. Sa´ıda HDMI;
5. Entrada de alimentac¸a˜o USB;
6. Leitor de carta˜o MicroSD.
No Raspberry foi instalado o SO RaspBian, que e´ baseada na versa˜o Debian
Linux, mas optimizada para correr no Raspberry Pi.
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Implementac¸a˜o e Validac¸a˜o
O presente cap´ıtulo tem o intuito de apresentar todos passos realizados para
desenvolver aplicac¸a˜o. Na primeira secc¸a˜o e´ apresentado o fluxograma que
detalha o funcionamento da aplicac¸a˜o. Nas secc¸o˜es seguinte, sa˜o apresentados
os passos efetuados para chegar a` comunicac¸a˜o com o PLC e com o servidor.
De referir que, todos os passos efectuados na configurac¸a˜o do Raspberry, se
encontram no Anexo A.
6.1 Fluxograma
Neste subcap´ıtulo pretende-se dar uma imagem sobre como funciona a arqui-
tectura abordada no cap´ıtulo 5.
fluxograma que se segue na Figura 6.1, e´ ilustrativo de toda cadeia que esta´
por de tra´s do mo´dulo de controlo.
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Figura 6.1: Fluxograma representativo do funcionamento da arquitectura.
Tal como se veˆ no fluxograma, Figura 6.1, a cadeia de funcionamento do
sistema esta´ dependente Aplication Programming Interface (API), que e´ as-
sente em Node JavaScript. Esta API lida com todos os pedidos da parte do
cliente e servidor e procede a` autenticac¸a˜o e validac¸a˜o dos mesmos, impedindo
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utilizac¸a˜o indevida por parte de utilizadores mal intencionados.
API-NodeJS
Tal como ja´ referido, a API presente na arquitectura foi desenvolvida atrave´s
de um ”motor”de execuc¸a˜o de eventos em JavaScript[50], denominado NodeJS.
O NodeJS[51] e´ um sistema de gesta˜o de eventos, i.e. A cada evento,
pedido/resposta, desencadeia um processo de resposta, de forma ass´ıncrona
e escala´vel, permitindo uma gesta˜o de recursos mais eficiente por parte do
servidor e evitando, assim, que num per´ıodo de maior ”procura”, na˜o se crie
bottlenecks. O utilizador consegue, enta˜o, uma experieˆncia de utilizac¸a˜o flu´ıda.
Atrave´s desta API e´ feita a gesta˜o dos pedidos por parte do servidor e/ou
cliente, bem como a autenticac¸a˜o dos mesmos.
Autenticac¸a˜o
A autenticac¸a˜o utilizada pelo sistema, denomina-se basic-auth[52], que e´ um
mo´dulo do JavaScript que permite gerir de forma simples a autenticac¸a˜o. Este
mo´dulo fica a` escuta num determinado porto, e ao receber um pedido de auten-
ticac¸a˜o procede verificac¸a˜o das credenciais do pedido, e no caso de este possuir
as credencias va´lidas, da´ passagem ao evento que ira´ desencadear uma cadeia
de um ou va´rios eventos, Figura 6.2, dependendo do tipo de pedido.
Figura 6.2: Cadeia de Eventos
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6.2 Plataforma Web
A plataforma que vai servir de interface gra´fica com o utilizador, ou seja, o
HMI de controlo, foi desenvolvida atrave´s de uma framework, denominada
por Bootstrap[53], que permite criar pa´ginas responsivas, i.e, a pa´gina em si,
adapta-se de forma automa´tica ao dispositivo que a consulta, ver Figura 6.3.
Isto para que, no caso de ser um telemo´vel, o formato da pagina se adapte
melhorando a utilizac¸a˜o por parte do utilizador.
Figura 6.3: Plataforma Adapta´vel
No caso de ser um dispositivo com grande resoluc¸a˜o, como um computador
ou tablet, a plataforma tem o aspecto apresentado na Figura 6.4.
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Figura 6.4: Aspecto da plataforma num computador/tablet
A plataforma web foi desenhada para que se auto ajuste tambe´m conforme
o tipo de dispositivos que a ela estejam associados. No caso de o utilizador
apenas possuir sensores, aparecer-lhe-a´ uma caixa com o valor que o sensor
esta´ a medir, bem como a identificac¸a˜o do mesmo. Se este possuir dispositivos
que permitam atuac¸a˜o como um alarme sonoro, e´-lhe criada uma caixa com o
estado do alarme e um bota˜o ON/OFF, que lhe permite accionar ou desligar
o alarme.
6.3 Interface Raspberry - Fieldbuses
O interface com os dispositivos de campo (Fieldbuses) foi realizado atrave´s
de um script em Python[54] que, atrave´s de uma biblioteca de MODBUS,
fornecida por[55], permitiu criar um script bastante flex´ıvel e flu´ıdo.
Os mecanismos para comunicac¸a˜o com os dispositivos de terreno sa˜o bas-
tante simples, utilizando func¸o˜es espec´ıficas para cada tipo de registo MOD-
BUS, ver Figura 6.5.
Figura 6.5: Parte do co´digo de teste de comunicac¸a˜o em Python
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Na Figura 6.5, podemos ver a utilizac¸a˜o das func¸o˜es disponibilizas pela
biblioteca referida.
Nesta, e´ realizada uma ligac¸a˜o a dispositivo MODBUS, por TCP, e e´-lhe
pedido o valor do registo do tipo ”Holding Register”, no seu enderec¸o 0, ao
seu ”Slave ID”definido com 4. A resposta e´ depois tratada, uma vez que,
regra geral, os valores que veˆm como resposta esta˜o num formato que carece
de ser convertido para uma resoluc¸a˜o que seja poss´ıvel de ser compreendida,
i.e, para um sensor de temperatura, que retorne um valor de 20o C, e´ recebido
um valor 20000, ao qual e´ necessa´rio aplicar uma resoluc¸a˜o de 0,001. Estas
converso˜es sa˜o fornecidas pelos fabricantes dos dispositivos uma vez que variam
de fabricante para fabricante.
Estruturac¸a˜o do Script
O script, desenvolvido para a comunicac¸a˜o com dos dispositivos de campo, ne-
cessitou de ter em conta va´rios as aspectos para que fosse poss´ıvel a integrac¸a˜o
de va´rios modelos de equipamentos e de forma a atender a` especifidade de cada
fabricante.
No sentido a tornar o script flex´ıvel, foi adicionado um mo´dulo de comu-
nicac¸a˜o, psycopg2 [56], com uma base de dados PostgreSQL [57] que contera´
toda a informac¸a˜o e detalhe de cada registo MODBUS e para que o script seja
capaz de comunicar com este.
Desta forma, e´ poss´ıvel criar ”drivers”de comunicac¸a˜o para cada fabricante
sem ser necessa´rio alterar o script sempre que se pretenda adicionar um equi-
pamento que na˜o esteja no portfo´lio, excepto nos casos pontuais em que a
estrutura do script na˜o consiga contemplar esses mesmos casos.
Modelo da Base de Dados
O modelo adotado da base de dados segue a estrutura apresentada na Figura
6.6. Este modelo foi pensado de forma a que o script conseguisse dar resposta a
”quase todas”as variantes e especificidades da comunicac¸a˜o do protocolo MOD-
BUS. Estas ”variantes”referem-se aos detalhes de cada registo que se pretenda
consultar ou alterar, tal como referido na secc¸a˜o 4. Os registos MODBUS
possuem um enderec¸o e um tipo e este modelo contempla essas varia´veis, por
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forma a criar uma interface de comunicac¸a˜o para cada dispositivo de que se
pretenda comunicar.
A especificidade da comunicac¸a˜o vem com a forma de como os dados sa˜o
enviados, em registos de 16 ou 32 bits, e o formato, Big or Small Endian. No
caso em que os registos sa˜o de 32 Bits e´ necessa´rio consultar dois registos e
concatena´-los num so´ valor. O formato Big or Small Endian vem com o modo
de como e´ enviado o byte mais significativo MSB (Most Significant Byte) ou
LSB (Least Significant Byte), i.e, quando e´ utilizado o formato MSB, por
exemplo num envio de valor 1940, enviado em dois pacotes de dados 19 e 40,
que depois e´ recebido e agrupado nessa ordem. No formato LSB, o valor 1940
e´ enviado em dois pacotes de dados mas de forma inversa, 40 e 19, por isso,
quando o valor esta´ formatado em Small Endian, e´ necessa´rio agrupa´-lo de
forma inversa.
Figura 6.6: Modelo da Base de Dados
Como se pode ver na Figura 6.6, e como ja´ explicado, este modelo foi pen-
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sado para responder a todas as especificidades. Para que melhor se compre-
enda, aqui fica uma breve explicac¸a˜o das tabelas da base de dados apresentada:
Esquema - ViGIE BOX
Este esquema conte´m quatro tabelas, no entanto, so´ se explicam treˆs delas,
uma vez que a tabela ”Measures Data”conte´m informac¸a˜o comercial que na˜o
pode ser apresentada.
Tabela - System Settings
Esta tabela conte´m a informac¸a˜o sobre o IP para o qual sera´ enviada a in-
formac¸a˜o dos dispositivos de campo que sera´ recolhida (Target IP). Pode ser
para um servidor (plataforma) local ou remoto.
O tempo (em dias) de logging que se mantera´ antes de ser apagado. Este log-
ging refere-se a informac¸a˜o recolhida sobre os dispositivos de campo que, no
caso de quebra de comunicac¸a˜o com o servidor, sera´ mantida.
O n´ıvel de logging referente ao resultado do processamento de todos os
processos que correm no Raspberry, de forma a que, na eventualidade de um
erro durante o processo de execuc¸a˜o, seja poss´ıvel verificar em que momento
do co´digo esse erro se procedeu e tambe´m qual a resposta a esse mesmo erro
por parte do SO.
Por u´ltimo, temos o tempo de amostragem ou de contacto com os dis-
positivos de campo, em que estes respondem aos mais variados pedidos de
informac¸a˜o por parte dos master.
Tabela - Modbus Device
Nesta tabela temos todos os dispositivos de MODBUS que sa˜o (ou podem) ser
contactados pelo Raspberry. Estes, sa˜o diferenciados pelo seu enderec¸o IP e
pela porta de comunicac¸a˜o, que, por defeito, e´ a 502, ver Cap´ıtulo 4.
Nesta tabela e´ ainda permitido ”Desligar”a comunicac¸a˜o com um dispo-
sitivo que, por vezes, e´ necessa´ria quando, por um qualquer motivo, este se
encontra desligado, poupando se assim tempo de execuc¸a˜o do script.
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Tabela - Device Register
Esta tabela conte´m toda a informac¸a˜o necessa´ria para que se possa aceder aos
registos MODBUS e esta´ associada atrave´s de uma chave ”estrangeira”a` tabela
”MODBUS Device”. Esta associac¸a˜o e´ feita de forma a evitar dados replica-
dos e para que seja poss´ıvel contactar-se va´rios registos em cada dispositivo
MODBUS.
Esta tabela conte´m os seguintes campos:
Paraˆmetro Nesta tabela consegue-se especificar o paraˆmetro do qual se pede
informac¸a˜o ao dispositivo de campo, que pode ser desde o estado de um
sensor de contacto a uma bomba de a´gua (entre muitos outros).
Slave ID Esta tabela conte´m tambe´m informac¸a˜o que possibilita diferenciar
va´rios dispositivos ”escravos”(Slave ID) que estejam associados a um
u´nico IP. Assim, torna-se muito u´til nos casos em que, va´rios dispositi-
vos de campo comunicam apenas por MODBUS RTU e, ainda nos casos
em que, por meio de um dispositivo que faz a conversa˜o MODBUS RTU
para MODBUS TCP, passam a comunicar por MODBUS TCP, mas fi-
cando agrupados num u´nico enderec¸o IP (em alguns casos). No entanto,
atrave´s da identificac¸a˜o do seu ”Slave ID” e´, assim poss´ıvel produzir uma
distinc¸a˜o no co´digo aquando do estabelecimento da comunicac¸a˜o com os
diferentes dispositivos MODBUS e, assim aceder aos seus registos de
forma diferenciada.
Register Type Conclu´ıdo o estabelecimento da comunicac¸a˜o, e´ necessa´rio
definir o tipo de registo que se ira´ consultar uma vez que, para cada
tipo, existe uma func¸a˜o diferente para o aceder. Nesta linha ”Register
Type” vem a informac¸a˜o do registo.
Device Name Conte´m informac¸a˜o acerca do registo, o que permite, em caso
de erro, perceber a que componente do dispositivo se refere. Por exemplo,
num caso de um auto´mato que possui 2 sensores de temperatura, este
campo permite especificar a qual dos sensores este registo se refere (ex:
Sensor 1A - Temperatura).
Endian Type Formato em que se apresentam os valores, Small ou Big En-
dian.
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Convert Ratio Este campo e´ utilizador para inserir fo´rmulas matema´ticas
para que seja poss´ıvel converter o valor recebido. Por vezes, o valor que
e´ enviado pelo dispositivo de campo vem num valor que precisa de ser
tratado, como ja´ explicado anteriormente.
Resolution Resoluc¸a˜o da medida obtida.
Register Size Tamanho do Registo, pode ser 16 ou 32 bits.
6.4 Validac¸a˜o
Conclu´ıdo o desenvolvimento do interface entre o Raspberry e os dispositivos
MODBUS, passou-se a` validac¸a˜o do mesmo atrave´s dos respectivos testes.
6.4.1 Testes - Comunicac¸a˜o
De forma a testar a comunicac¸a˜o entre o Raspberry e os dispositivos de campo,
utilizou-se um analisador de comunicac¸a˜o MODBUS, denominado MGate Ma-
nager, fornecido pela Moxa [1].
Atrave´s deste software e´ poss´ıvel verificar em tempo real os pedidos efec-
tuados por um dispositivo Master a um dispositivo Slave MODBUS.
Configurac¸o˜es MODBUS
No teste que se segue, utilizou-se o seguinte material:
1. Mgate 3180, conversor RS485- Ethernet;
2. AP Carel;
3. Sensor de Temperatura, Humidade e Luz Carel;
4. Sensor Actuador Carel;
5. Mgate Manager;
6. Raspberry.
Ao nivel das configurac¸o˜es MODBUS, e seguindo o mapa de registos for-
necido pela Carel [17], foram as seguintes apresentadas na Tabela 6.1.
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Tabela 6.1: Tabela de Registos MODBUS
Dispositivo Tipo de Registo Enderec¸o Slave ID
Sensor de Temperatura Input Register 6 16
Sensor de Humidade Input Register 8 16
Sensor de Contacto Coil Status 4 24
Resultados
Apo´s aplicadas as configurac¸o˜es referidas no ponto anterior, correu-se o script
de comunicac¸a˜o, obtendo-se o seguinte output no software de ana´lise de tra´fego,
representado pela Figura 6.7:
Figura 6.7: Analise da comunicac¸a˜o atrave´sd do MGate Manager
Podemos verificar pela Figura 6.7, que foi efectuado um pedido MOD-
BUS TCP sendo esse mesmo reconvertido para MODBUS RTU. No pedido
em questa˜o que foram pedidos ao Slave ID 16, dois registos com a func¸a˜o 0x04
(Input Register), e ao Slave ID 24 um registo com a func¸a˜o 0x01 ( Coil Status).
Se desconstruirmos, por exemplo, a mensagem de resposta (TCP) do pri-
meiro pedido (Sensor de Temperatura), [00 01 00 00 00 05 10 04 02 00 E4], e
traduzirmos o ultimo byte de um valor hexadecimal (0x00E4) para um valor
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decimal, obtemos o valor 228, que se multplicado por 0,1 (valor da resoluc¸a˜o),
fornece o valor de 22,8o.
Pela Figura 6.8, podemos verificar que foi o valor obtido pelo script :
Figura 6.8: Resposta do Script Python
Na resposta apresentada pela Figura 6.8 podemos tambe´m verificar que o
tempo de resposta para os 3 pedidos foi de 128 ms, o que da um tempo de
resposta na ordem dos 42,67 ms por pedido. De referir que e´ acrescentado
um ficheiro de registo log, ”modbus.log”(no CD da Tese) com mais informac¸a˜o
gerada pelo script Python a cada iterac¸a˜o.
6.4.2 Testes - Automato
De forma a se realizarem os testes, ligou-se o Raspberry ao PLC da Carel
(Figura 5.9). Uma vez que o PLC da Carel comunicava apenas por MODBUS
RTU, foi aplicado um conversor MODBUS RTU - MODBUS TCP. Este PLC
continha duas sondas de temperatura ligadas e um rele´ que ligava um alarme.
Atrave´s do seu manual[19], obteve-se a descric¸a˜o dos registos que continham
os valores medidos pelas referidas sondas e do estado do rele´. Dessa forma,
colocou-se o script a correr, obtendo-se o seguinte ”output”, produzido pela
API e representado na Figura 6.9:
Figura 6.9: Resposta do PLC
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Tal como se apercebe pela Figura 6.9, nos valores circunscritos pelos c´ırculos
coloridos, ao correr o script para os registos dos PLC, obtivemos a resposta
para estes mesmos registos:
Circulo Amarelo Conte´m informac¸a˜o sobre o Registo 1, que traz os valores
da sonda 1 de temperatura do PLC. Ao aceder ao registo, obteve-se o
valor 2493, referente a` temperatura lida. No entanto, para se apresentar
ao utilizador final, e´ necessa´rio aplicar resoluc¸a˜o de 0,01, o que nos dara´
o valor de 24,98o Celsius.
Circulo Azul Informac¸a˜o Relativa a` sonda 2, de onde se obte´m o valor 2544,4,
ao qual se aplica de igual forma a resoluc¸a˜o de 0,01.
Circulo Vermelho Apresenta o valor do estado do rele´ que aciona o Alarme,
neste caso esta´ ”OFF”.
Este ouput e´ depois enviado para plataforma desenvolvida, como se pode
ver na Figura 6.10:
Figura 6.10: Valores apresentados pela plataforma
6.5 Apreciac¸a˜o
Os testes apresentados serviram, apenas e so´, como exemplo, na˜o represen-
tando todos os testes que foram utilizados para se chegar ao resultado final
apresentado nas Figuras 3.6, 6.8, 6.9 e 6.10. Resultado este que demonstra
que o objectivo proposto para este projecto foi alcanc¸ado.
Desta forma, a integrac¸a˜o entre uma plataforma que acede aos valores
vindos de uma WSN pode tambe´m ela integrar valores vindos de um ou varios
PLC’s e retirar valor dessa mesma ana´lise cont´ınua do meio.
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Concluso˜es
Atrave´s do trabalho desenvolvido foi poss´ıvel retirar va´rias concluso˜es. Em
primeiro lugar, que as WSN, para ale´m de serem o futuro, sa˜o ja´ de uma ex-
trema utilidade nos va´rios sectores de mercado. Atrave´s delas, e´ poss´ıvel dotar
infraestruturas, relativamente antigas, tais como alguns Hospitais portugueses,
de meios de ana´lise e de monitorizac¸a˜o, o que lhes confere um valor acrescen-
tado, na medida em que, pode ajudar a colmatar algumas necessidades que
veˆm ja´ desde a sua concepc¸a˜o.
Integrar as WSN com o poder de automac¸a˜o e´ um passo necessa´rio e, num
mundo em constante mutac¸a˜o, estas podem vir a desempenhar um pape fulcral
nas smart cities. Aliadas ao poder de actuac¸a˜o, podem mudar completamente
o modo como vivemos nas grandes cidades, desde ana´lise e controlo do tra´fego
rodovia´rio, a` ana´lise e detecc¸a˜o de poluic¸a˜o, ate´ ao controlo das luzes da cidade,
podendo-se, desta feita, diminuir a pegada ecolo´gica. Em suma, o poder
de ana´lise, dotado de um poder de actuac¸a˜o sobre essa mesma ana´lise, pode
originar resultados de valor acrescido.
Constata-se, tambe´m, que a centralizac¸a˜o de informac¸a˜o nos servic¸os IT e´
um bem essencial num mundo empresarial em que, cada vez mais, os ı´ndices
de produc¸a˜o sa˜o obrigados a ser ta˜o altos quanto poss´ıvel. Torna-se, assim,
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essencial, centralizar toda a informac¸a˜o de forma a evitar perdas de tempo
desnecessa´rias. Colocar tudo numa so´ plataforma, acess´ıvel atrave´s de qual-
quer dispositivo, torna-se imprescind´ıvel, acabando-se, dessa forma, com a al-
tercac¸a˜o entre softwares e ate´ mesmo com a necessidade de trocar de ma´quina
ou sistema operativo so´ para poder correr determinada aplicac¸a˜o.
Relativamente a` parte te´cnica deste trabalho, conclui-se que, apesar do
protocolo de comunicac¸a˜o MODBUS ser um protocolo antigo e, por isso, com
algumas limitac¸o˜es, quando comparado com alguns protocolos mais recentes, a
sua simplicidade de implementac¸a˜o, o facto de ser ”aberto”e de estar presente
em larga escala nos dispositivos de campo, faz dele uma boa escolha quando se
pretende integrar equipamentos de diferentes fabricantes a uma larga escala.
Alia´s, quando complementado com as tecnologias utilizadas neste projecto,
como o NodeJs e ligac¸o˜es a base de dados, consegue-se produzir ferramentas
bastantes u´teis e flex´ıveis.
A satisfac¸a˜o na conclusa˜o deste projecto e´ ainda maior quando este e´ im-
plementado na ”vida real”e lanc¸a as pedras para o desenvolvimento de uma
nova plataforma dentro da empresa, plataforma esta que incluira´, tambe´m,
mo´dulos de controlo/actuac¸a˜o grac¸as ao trabalho desenvolvido. Isto porque,
ja´ desde a minha entrada dentro da mesma, se constatava a auseˆncia de uma
plataforma capaz de actuar perante os valores adquiridos, pelo que, fazer parte
da sua evoluc¸a˜o e´, obviamente, algo de salutar e motivo de orgulho.
Por fim, de referir tambe´m que o trabalho desenvolvido sera´ ainda aplicado
no Centro Hospitalar Lisboa Norte, onde fara´ uso de toda a sua potencialidade,
controlando o sistema de bombeamento e aquecimento da a´gua dos circuitos
sanita´rios, encontrando-se neste momento em fase de estudo e implementac¸a˜o
e sendo especta´vel que, ate´ ao final do ano, todo o sistema de bombeamento
esteja ja´ a ser controlado pela plataforma ViGIE, que, por sua vez, fara´ uso
de todo o trabalho relatado.
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A
Anexo
Serve o presente anexo para apresentar o guia de configurac¸a˜o utilizado para
configurar o Raspberry Pi II model B.
A.1 Requisitos de Sistema
1. RaspBerry
2. Pi II Model B;
3. MicroSD;
4. Lexar 16 GB type: HC;
5. OS;
6. Raspbian;
7. Jessie Lite Linux (link: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
);
8. SSH;
9. FTP;
10. Postreges;
11. apache2;
12. PHP;
81
APEˆNDICE A. ANEXO
13. Telnet;
14. Htop;
15. phpPGAdmin;
16. Pythondev;
17. Pymodbus;
18. Psycopg2;
19. socketIOclient;
20. Node.js;
21. Weavedconnectd;
22. Crontab.
A.2 Instalac¸a˜o SO
After you get the distro, please follow the next steps:
1. Run df -h to see what devices are currently mounted.
2. If your computer has a slot for SD cards, insert the card. If not, insert the
card into an SD card reader, then connect the reader to your computer;
3. Run df h again. The new device that has appeared is your SD card. The
left column gives the device name of your SD card? it will be listed as
something like /dev/mmcblk0p1 or /dev/sdd1 . The last part (p1 or 1
respectively) is the partition number but you want to write to the whole
SD card, not just one partition. You therefore need to remove that part
from the name, getting, for example, /dev/mmcblk0 or /dev/sdd as the
device name for the whole SD card. Note that the SD card can show up
more than once in the output of df? it will do this if you have previously
written a Raspberry Pi image to this SD card, because the Raspberry Pi
SD images have more than one partition;
4. Now that you’ve noted what the device name is, you need to unmount
it so that files can’t be read or written to the SD card while you are
copying over the SD image;
5. Run umount /dev/sdd1 , replacing sdd1 with whatever your SD card’s
device name is (including the partition number);
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6. If your SD card shows up more than once in the output of df due to
having multiple partitions on the SD card, you should unmount all of
these partitions;
7. In the terminal, write the image to the card with the command below,
making sure you replace the input file if= argument with the path to
your .img file , and the /dev/sdd in the output file of= argument with
the right device name. This is very important, as you will lose all data
on the hard drive if you provide the wrong device name. Make sure
the device name is the name of the whole SD card as described above,
not just a partition of it? for example, sdd, not sdds1 or sddp1 ,and
mmcblk0, not mmcblk0p1.
8. Example: umount /dev/sdd1 -¿ dd bs=4M if=20160318raspbianjessie.img
of=/dev/sdd;
9. Run sync; this will ensure the write cache is flushed and that it is safe
to unmount your SD card;
A.3 Mo´dulos Necessa´rios
Passos necessa´rios para a instalac¸a˜o dos mo´dulos de Python:
1. Postegres: sudo apt-get install -y postgresql, sudo aptget install -y post-
gresqlserverdev9.4;
2. Apache2: sudo apt-get install -y apache2
3. PHP: sudo apt-get install -y php5 php5-pgsql
4. Python Dev: sudo apt-get install -y python-dev python-pip
5. Psycopg2: sudo pip install psycopg2
6. Pymodbus: sudo pip install pymodbys
7. SocketIO: sudo pip install SocketUI-Client
8. Nodejs: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup5x — sudo -E Bash -
sudo apt-get install -y nodejs
9. Weavedconnected: sudo apt-get install weavedconnected
10. Crontab: sudo apt-get install gnome-schedule
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A.4 Ficheiros Necessa´rios
De forma a instalac¸a˜o ficar completa e´ necessario conter uma pasta com os
seguintes ficheiros Python:
1. modbus tcp.py;
2. sync.py
3. delete old measures;
4. postgredb.py
A.5 Configurac¸a˜o V3-Shield Module - RTU
De forma a prevenir que o Raspberry envie informac¸a˜o pelas portas serie ao
iniciar, e´ necessa´rio colocar a seguinte linha no ficheiro ”/boot/cmdline.txt”:
1. console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
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